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HOTARARE
Nr. 145 din 06.12.2023

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Pictroasa nr.138 din 27.1 1.2023
pentru aprobarea proiectului, a documentatiei tehnico-economice - faza SF si a indicatorilor tehnico-
cconomici aferenti, cat si participarea la ,.Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie si
stocarea energiei”, respectiv masura ,.Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei
electrice pr odusa din surse rcgunrabﬂe pentru autoconsum pentru entitati publice™ pentru proiectul
denumit .. INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC [N COMUNA PIETROASA, JUDETUL BIHOR”

Avand in vedere:

-instrumentele de prezentare si motivare care insotesc proiectul Hotardrii Consiliului Local
privind modificarea Hotarérii Consiliului Local al comunei Pietroasa nr. 138 din 27.11.2023 pentru
aprobarea proiectului, a documentatiei tehnico-economice - faza SF si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti, cat si participarea la ,,Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energic si
stocarea energiei”, respectiv masura ,.Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei
electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitati publice™ pentru proiectul
denumit ., INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA PIETROASA, JUDETUL BIHOR™
inregistrat sub nr.109 din 04.12.2023, respectiv:

-referatul de aprobare al primarului comunei Pietroasa, in calitatea sa de initiator, inregistrat sub
nr.5942/04.12.2023, prin care propune modificarea Hotararii Consiliului Local al comunel Pietroasa
nr. 138 din 27.11.2023 pentru aprobarea proiectului, a documentatiei tehnico-economice - faza SF si
a indicatorilor tehnico-economici aferenti, cat si participarea la Programul-cheic 1: Surse
regenerabile de energie si stocarea energiei”, respectiv masura ,,Sprijinirea investitiilor in noi
capacitati de producere a energiei electrice produsd din surse reuenerdbilc pentru autoconsum pentru
entitati publice™ pentru proiectul denumit . . INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA
PIETROASA, JUDETUL BIHOR™,

-raportul compartimentului achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat sub nr.5943/04.12.2023,

-avizul favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante,
administrarea domeniul public si privat al comunei, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura,
gospodarire comunala, servicii si comert.

Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevedcrilc:

-Ordinului Ministerului Energiei nr. 1431 din 01.11.2023 pentru aprobarea Ghidului
Solicitantului — Conditii specifice de accesare a finantarii din Fondul pentru mndunum e, aferent
Programului-cheie 1: Surse regenerabile de ecnergie si stocarea energiel”, respectiv. masura
.Sprijinirea investitiilor in noi capacitdi de producere a energici electrice produsi din surse
regenerabile pentru autoconsum pentru entitdti publice™,

cart.41, art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare.

-Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativd pentru elaborarea actelor normative,
republicata, cu modificirile si completar ile ulterioare.

in temeiul prevederilor art.129 alin.(1) alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.d), €), ) si alin.(9) lit.a),
art.139 alin.(1) si alin. (3) lit. d) si ) si ari.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019
privind Codul Adminstrativ, cu modificarile i completarile ulterioare.



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PIETROASA
HOTARASTE:

Art.I.-Hotdrirea Consiliului Local al comunei Pietroasa nr.138 din 27.11.2023 privind
aprobarea proiectului, a documentatiei tehnico-economice - faza SF si a indicatorilor tehnico-
cconomici aferenti, cdt si participarea la ,.Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie si
stocarea energici”, respectiv masura ,,Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei
electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitdti publice™ pentru proiectul
denumit ,,i_\IHINTARE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA PIETROASA, JUDETUL BIHOR™
se modifica si se completeaza dupd cum urmeaza:

1.Art.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

wSe aproba includerea si mentinerea in bugetul comunei Pietroasa pentru perioada de
realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii, a valorii de 2.405.796,57 lei cu TVA inclus,
reprezentdnd cuantumul cheltuielilor aferente proiectului, din care valoare eligibila in valoare de
2.222.261,55 lei cu tva inclus si valoare neeligibild in valoare de 183.535,02 lei cu TVA inclus™.

2.Anexele nr.1 si nr.2 se inlocuiesc cu Anexele nr.1 si nr.2 la prezenta hotarare.

Art.IL-Prezenta hotardre se comunicd cu Institutia Prefectului judetului Bihor, Primarul
comunei Pietroasa, compartiment achizitii publice, compartiment contabilitate, dosar sedinta,
Ministerul Energiei, se publicd in Monitorul Oficial al comunei Pietroasa la pagina de internet
www.primariapietroasabh.ro in subeticheta LHOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVE™.

Presedinte de sedinta,
Tiberius-Andrei TARCAIET Contrasemneaza,
Secretarul general al comunei.

Adriarfa TICA
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Anexa nr.l la Hotararea Consiliului Local al comunei Pietroasa
Nr.145 din 06.12.2023

Necesitatea si oportunitatea investitiei:

Necesitatea si oportunitatea investitiei a fost fundamentatd pe baza nivelului actual al comunei Pietroasa in
ceea ce priveste consumul de energie la nivel de UAT si tindnd cont de criza energeticd existentd si de
preturile ridicate ale energiei electrice care afecteaza in mod direct bugetul local al UAT.

Obiectivul general al proiectului vizeazd promovarea investitiei in sectorul de energie curati si eficientd
energeticd in vederea asigurdrii contributiei la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European, tintele
stabilite in cadrul Planului National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice (PNIESC)
privind utilizarea energiei din surse regenerabile, precum si cele stabilite in cadrul Fondului pentru
modemizare.

Obiectivele specifice ale investitiei sunt urmétoarele:

a) reducerea emisiilor de carbon in atmosferd generate de sectorul energetic prin inlocuirea unei parti
din cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an - carbune. gaz natural;

b) o economie mai eficientd din punctul de vedere al utilizarii surselor, mai ecologicd si mai
competitiva, conducand la dezvoltarea durabild, care se bazeaza, printre altele, pe un nivel inalt de
protectie si pe imbunatatirea calitdtii mediului;

¢) cresterea productiei de energie electrica din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului
verde european ca strategie de crestere sustenabild a Europei si de combatere a schimbirilor
climatice in concordanta cu angajamentele Uniunii de punere in aplicare a Acordului de la Paris si
obiectivele de dezvoltare durabila ale ONU;

d) cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, ca rezultat al
investitiei de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de
energie;

Indicatori tehnici ai investitiei: - B
1D Indicatori obligatorii la nivel de proiect Unitate de masuri

Capacitate nou instalata de producerca energici 0.35784 MW

Indicatorul 1.1 - realizare - )
din surse regenerabile

Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de 281.99
serd (scaderea anuald estimata a emisiilor de gaze L’ch;\«'alent one
. [ cuefect de serd) A& COihn

Indicatorul 1.2 - rezultat

Productia medie de energie electrica din surse 460.85

Indicatorul 1.3 - rezultat ;
regenerabile MWHh/an

Productia . totala de energie clcct\rlcla “dln SUISe |9 516.93 MWh
regenerabile pentru perioada de referintd
Factorul de capacitate al centralei electrice

Indicatorul 1.4 - rezultat

| Indicatorul 1.5 - rezultat 14,7 %

Presedinte de sedinta,
Tiberius-Andrei 'l"/\]{CI/\[ET//

Contrasemneaza:
retarul general al comuneli,
Adriana 11CA
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Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local al comunei Pietroasa

Nr.145 din 06.12.2023

Indicatori economici ai investitiei:

Valoarea totald a proiectului conform devizului general este de 2.133.232,11 lei fard TVA, TVA in valoare
de 272.564.46 lei, respectiv lei cu 2.405.796,57 TVA inclus, din care:
e valoare eligibild in cuantum de 1.958.436.85 lei fara TVA, TVA in valoare de 263.824,70 lei
respectiv 2.222.261,55 lei cu TVA inclus.
e valoare neeligibili in cuantum de 174.795,26 lei fara TVA, TVA In valoare de 8.739.76, respectiv
183.535.02 lei cu TVA inclus.

Presedinte de sedintd,

Tiberius-Andrei TARCAIE

Contrasemnecaza:
cretarul general al comunei,
Adriana R ICA
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A. PIESE SCRISE
L. Informatii generale privind obiectivul de investitii
L1.1. Denumirea obiectivului de investitii

“Infiinare parc fotovoltaic in comuna Pietroasa, judetul Bihor™

1.2 Ordonator principal de credite/investitor
UAT Comuna PIETROASA

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul.

1.4 Beneficiarul investitiei
UAT PIETROASA

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
SC CXB CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT SRI,

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuald, necesitatea §i oportunitatea promovirii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analizi

Nu este cazul, nu s-a realizat un studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

institutionale si financiare

In contextul adoptarii, in decembrie 2019, a Pactului verde european, obiectivul UE consta, in
prezent, in reducerea cu 90%. pana in 2050, a emisiilor de gaze cu efect de sera generate de transporturi,
comparativ cu nivelurile din 1990, in cadrul unui efort mai amplu de a se transforma intr-o economie
neutrd din punct de vedere climatic.

Punerea n aplicare a masurilor pentru un aer mai curat ar avea drept rezultat imbunatatirea
calitdtii aerului pentru toti cetitenii UE si reducerea costurilor legate de asistenta medicali care le revin
guvernelor. De asemenea, propunerile ar fi in bcna_ﬁ.cihl_”i"l":l_dustriei._ intrucat masurile de reducere a
poludrii atmosferice ar trebui sa stimuleze ir10v‘zi'1:‘éa'1‘._nsi- S orcasca competitivitatea UE in domeniul

tehnologiei ecologice.

I, 5tr-Steaua Rosie, nr. 2/, el. £, Sector 2
Reg. Com.: 140/21139/2021 * " Cod fiscal: RO 25837539

Tel: 0730.11.00.11; Web: cxb.ro; email: office @cxb.ro
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Pana in 2050, comparativ cu situatia actuala, se estimeazi ci masurile din cadrul Pactului verde
vor contribui la:

—  evitarea a 58 000 de decese premature

—  salvarea de la poluarea cu azot a 123 000 km? de ecosisteme

—  salvarea a 56 000 km? de zone protejate din reteaua Natura 2000

—  salvarea de la acidifiere a 19 000 km? de ecosisteme forestiere

Comisia Europeani va depune eforturi pentru a sprijini toate statele membre in vederea
implementarii robuste. cu implicarea autoritatilor locale si regionale, pentru obtinerea beneficiilor din
prezent si pana in anul 2030.

Astfel, in comunicarea din mai 2021 a Comisiei Europene. ..Calea citre o planeta sdndtoasa pentru
toti - Plan de actiune al UE: Catre reducerea la zero a poluarii aerului. apei si solului”, se mentioneaza.
printre altele, urmatoarele:

—  Desi. la nivel mondial, se depun eforturi fara precedent pentru combaterea pandemiei de
COVID-19. amenintérile persistente la adresa sanatatii planetei noastre impun, de asemenea,
adoptarea de mésuri urgente de remediere. Schimbarile climatice, poluarea mediului, declinul
biodiversititii si exploatarea nedurabilid a resurselor naturale prezinta riscuri multiple pentru
sanatatea umand, animala si a ecosistemelor. Printre acestea se numara bolile infectioase si cele
netransmisibile. rezistenta la antimicrobiene si deficitul de apa. Pentru a construi o planeta
sandtoasa pentru toti. Pactul verde curopean solicita UE, printre altele, sa monitorizeze, sa
notifice. sé previna si sa remedieze mai bine poluarea aerului, a apei, a solului si cea cauzata de
produsele de consum.

—  Progresul economic si reducerea poluarii nu se exclud: intre 2000 si 2017, PIB-ul UE a crescut
cu 32 %, in timp ce emisiile principalilor poluanti atmosferici au scazut cu 10 %. Cu toate
acestea, cresterea globala de cinci ori a economiei mondiale din ultimele cinci decenii a avut un
cost enorm asupra mediului la nivel mondial.

—  Argumentele economice pentru luarea de masuri impotriva poludrii sunt clare, iar beneficiile
pentru societate depasesc cu mult costurile.

— UE poate sustine prosperitatea, transformand in acelasi timp modurile de productie si de
consum si orientdnd investitiile catre reducerca la zero a poluarii. Investitiile in proiectarea

ecologica si durabila, modelele de afaceri ale economiei circulare. transportul si mobilitatea mai

curate. technologiile cu emisii dtazutc. SOTUITE DAZAte Do TaLULA Si digitalizarea sustenabila ofera
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oportunitati solide de consolidare a pozitiei de lider a UE in ceea ce priveste cresterca verde,
reducdnd in acelasi timp inegalititile, creand locuri de munca si sporind rezilienta colectiva.
Cadrul financiar multianual 2021-2027 si NextGenerationEU ofera oportunitdti bugetare fara
precedent pentru a sprijini astfel de investitii si a combate schimbarile climatice, declinul
biodiversitatii, epuizarea resurselor si poluarea in UE si la nivel mondial.

— In 2022, Comisia va propune ca standardele UE privind calitatea aerului sa fie aliniate mai
indeaproape la viitoarele recomandari ale OMS si ca dispozitiile privind monitorizarea.
modelarea si planurile privind calitatea aerului sa fie consolidate pentru a sprijini autoritatile
locale. imbunatatind in acelasi timp aplicabilitatea generald a cadrului de reglementare. in
paralel, Comisia va introduce cerinte mai stricte pentru a combate poluarea aerului la sursi, de
exemplu, poluarea cauzati de agricultura, industrie. transport, cladiri si energie. inclusiv printr-o
serie de misuri si strategii din cadrul Pactului verde curopean (cum ar fi mobilitatea sustenabila
si inteligentd, valul de renovari si scenariul ,.de la ferma la consumator’™).

= In cadrul viitorului An al oraselor mai verzi. Comisia. in sinergie cu misiunea propusa a
programului Orizont Europa pentru orase inteligente si neutre din punctul de vedere al
impactului asupra climei. cu revizuirea pachetului privind mobilitatea urbana. cu Conventia
primarilor si cu initiativa noul Bauhaus european, va identifica principalele nevoi de ecologizare
urband si inovare pentru a preveni poluarea, inclusiv in interior. Pana in 2024, Comisia va
recompensa orasele care au raportat cele mai mari progrese inregistrate in perioada 2021-2023 in
ceea ce priveste reducerea poluarii aerului, apei si solului. Acest lucru va ajuta oamenii sa
beneficieze de actiuni de combatere a poluarii adaptate la imprejurimile lor imediate.

In iulie 2021, Comisia Europeani a adoptat un pachet de propuneri care sa pregéteasca politicile
UE, astfel Incat, pana in 2030, emisiile nete de gaze cu efect de sera ale Uniunii si scada cu cel putin 55
%. comparativ cu nivelurile din 1990.

Proiectul vizeaza: Promovarea tehnologiilor curate precum si valorificarea si folosirea crescandi
a surselor regenerabile de energie constituie unul dintre angajamentele pe care Romania si le-a asumat
prin ratificarea Protocolului de la Kyoto la Conventia cadru a Natiunilor Unite si in cadrul COP21 de Ia
Paris. Reducerea emisiilor gazelor cu efect de serd  in scopul limitarii cresterii temperaturii mondiale
nei dezvoltari durabile trebuie puse in

cu 2° Celsius fata de epoca pre-industriala si promovarea u

practicd de catre fiecare autoritate locali, o
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Fiecare cetatean roman trebuie sa sus{ini 5 angajamente luate de Romania in masurd
posibilitatilor. Valorificarea surselor regenerabile de energie reprezintd un obiectiv major in cadrul
politicii Uniunii Europene, inscriindu-se in contextul necesitatii renuntarii treptate la folosirea
combustibililor conventionali si al obtinerii independentei energetice a statelor membre fata de sursele
externe de energie. Acest obiectiv isi aduce contributia la atingerea tintei de energie regenerabila pe care
trebuie sa o respecte Romania in cadrul tratatelor Uniunii Europene.

Din punct de vedere al mediului. utilizarea energiei solare cu ajutorul tehnologiei fotovoltaice
va evita arderea combustibililor fosili pentru producerea de energie electrica. Aceasta implica scaderea
emisiilor de substante poluante in atmosferi, care au consecinte medio-ambientale negative.

Unele dintre cele mai daunitoare consecinte sunt: efectul de sera (provocat de emisia de CO2)
si ploaia acida (provocati de emisiile de SOx).

Din punct de vedere al structurii consumului de energie primari la nivel mondial. evolutia si
prognoza de referinta realizata de Agentia Internationala pentru Energie (IEA), evidentiazi pentru
urmatorii 10 ani o crestere rapida a ponderii resurselor regenerabile dat fiind faptul ca energia produsa
din combustibili fosili este si va i limitata.

Proiectul vizeaza implementarea unei centrale fotovoltaice care si genereze independenta
energetica pentru consumatorii care sunt in administratia UAT PIETROASA

In concordanti cu prevederile Ordinului de Urgenta nr.24 din 30.03.2017 energia produsa din
surse solare este subventionata cu 4 certificate verzi pentru fiecare MWh livrat in SEN, pe o durata de
15 ani.

OUG 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Cadrul legislativ aferent sectorului energetic a fost imbunatatit in conformitate cu legislatia
comunitara in domeniu din perspectiva aderarii Romaniei la UE dar si a trecerii tarii la o economie de
piatd functionala. Sunt in vigoare legi ale energiei electrice, ale gazelor naturale, minelor. activitatilor
nucleare, serviciilor publice de gospodarie comunali si utilizirii eficiente a energiei. armonizate cu
legislatia UE.

In domeniul energiei electrice regenerabile. prin Legea 220 din anul 2008 - actualizata. s-au
stabilit {inte de atins pentru productia de energie electrica din surse regenerabile pana in anul 2020 si au

fost definite sursele de productic ale energiei regenerabile ce beneficiaza de sistemul de promovare.
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Astfel. ponderea surselor de energie regenerabild in consumul total de energie electrica trebuia sa fie de.

8.3 % in anul 2010, de 16 % in anul 2015 si de 20 % in anul 2020.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Ultimii ani au adus schimbari de amploare in peisajul global al energiei, generate de doi factori
dominanti: noile tehnologii, pe o parte si mobilizarea internationala fara precedent de implementare a
unor politici de combatere a fenomenului de incélzire globala, pe de alti parte.

O utilizare crescutd a energiei din surse regenerabile este esentiala pentru a se reduce atat
emisiile de gaze cu efect de sera, cét si dependenta de combustibilii fosili si de importurile de
energie. contribuind astfel la securitatea aprovizionarii acesteia cu energie. Mai mult, energia
din surse regenerabile poate juca un rol important ca vector de dezvoltare durabil in zona.

Sursele regenerabile de energie (energia eoliana, energia solara, energia hidroelectrica,
energia geotermala, biomasa si biocombustibilii s.a.) constituie alternative la combustibilii
fosili si contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, la diversificarea ofertei de
energie si la reducerea dependentei de pietele volatile si incerte ale combustibililor fosili. in
special de petrol si gaze.

Directiva Uniunii Europene privind energia din surse regenerabile, care face parte din pachetul
~Energie curatd pentru toti europenii”, stabileste pentru 2030, ca cel putin 32 % din consumul
final de energie trebuie sa provina din surse regenerabile de energie. existand si o clauza pentru
0 posibila revizuire in sus a acestei valori pana in 2023. precum si un obiectiv majorat de 14 % pentru
ponderea de combustibili din surse regenerabile in domeniul transporturilor, pana in anul 2030.

Amplasamentul studiat se afla in Crisana, avand ca limite naturale raul Tisa la vest, raul Mures la sud.
Muntii Apuseni in est si rdul Somes in nord, fiind un factor favorizant pentru productia de energie
clectrica din surse regenerabile.

Obientul prezentei proiect consta in posibilitatile de reducere a consumului de energic / emisiilor, prin
realizarea unei centrale fotovoltaice conectata la Sistemul Energetic National prin utilizarea energiei
solare ca resursa energetica pentru doua contururi energetice si anume:

TOTAL CONSUMURI UAT PIETROASA 198,80 MW/AN 2021
L. lluminatul public, cladirile publice din comuna PIETROASA, avand urmatoarele date:

| Nrert Luna an 202] ] Consum KWh total
] lanuarie % 18.726
2 Februarie e 17.569
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3 | Martie 24,344

4 Aprilie 12,72

5 Mai 15,264
|6 lunie 15.566
7 lulie 13,681
8 August 15,217
9 Septembrie 12.526
10 Octombrie 19.393
11 Noiembrie 17,235

12 Decembrie 16,565
Total 198.806

La consumul existent se adauga un consum de 265.000 KWh/an conform documentului asumat de catre
solicitant.

Situatia punctelor de consum/aprindere este urmatoarea:
Toate punctele de aprindere mai sus mentonate apartin UAT PIETROASA, iar bara de alimentare cu
energie elctrica apartine UAT PIETROASA.

2. Cladirile publice din comuna Pietroasa, avand urmatoarele date:

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind

evolutia cererii, in scopul justificirii necesitatii obiectivului de investitii

Poate cel mai important act de diplomatie energetica al anului 2015 a fost semnarea Acordului de
la Paris, in incheierea Conferintei Partilor la Conventia Cadru a Natiunilor Unite pentru Schimbari
Climatice (CCNUSC)., COP21, prin care statele semnatare au facut promisiuni de reducere a emisiilor
de gaze cu efect de sera sub formi de Contributii Intentionate Determinate National (INDC).

Desi nivelul relativ de ambitie al acestor promisiuni nu este imediat evident. se poate observa ca
angajamentul colectiv al UE - asumat deja in 2014 prin Cadrul UE pentru politica privind clima si
energia in perioada 2020-2030 - este mai stringent decat cele ale unor emitenti mai mari de carbon.

Astfel, desi este cu totul salutara participarea Beijingului la Acordul de la Paris. China va continua
sa-gi creasca emisiile anuale de gaze cu efect de sera pani in 2030. India promite o reducere a
intensitétii de carbon a produsului sdu intern brut de pana in 35% in 2030 fatd de 2005. ceea ce permite
0 crestere netd a emisiilor de carbon.

Cadrul european privind clima si energia pentru 2030 prevede si tinte colective pentru sursele
regencrabile (SRE) (cel putin 27% din consumul total de energic) si pentru eficienta energetica (cel

putin 20% mai mare fata de scenariu
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SRE s-au dezvoltat fulminant la nivel mondial in ultimii ani, bazate pe scheme de subventionare.
Cresterea ponderii SRE in mixul energetic are de-a face cu politicile de mediu si de prevenire a
schimbarilor climatice, dar SRE au si o solida justificare de securitate energetica.

Totodata insa, sustinerea regenerabilelor prin certificate verzi sau prin tarife de injectare (feed-in)
cauzeaza anumite distorsiuni de ordin concurential, descurajand investitiile in alte forme de producere a
energiei, precum si costuri de integrare ale generarii intermitente (eoliene si fotovoltaice), ce sunt partial
-.socializate" la nivelul intregii piete prin tarife de retea. Se pune. astfel. problema modelului adecvat de
piata energetica.

Din perspectiva investitorilor in SRE, este necesari stabilitatea si predictibilitatea reglementarilor
- ceca ce, asa cum vom vedea mai jos. in prezent nu este cazul in Roméania. Pe de alta parte, schemele de
promovare a SRE  trebuie sa reflecte cat mai bine costurile reale ale tehnologiilor regenerabile,
astfel incat si fic evitate Supra-compensarea si stimularea neeconomica a investitiilor. intr—adevar,
aceste costuri sunt intr-o scadere continua si sustinuta, ceea ce creeaza premiscle competitivitatii
comerciale nesubventionate a viitoarelor capacitati de generare pe piata de SRE.

De asemenea, cercetarea stiintifica si inovarea produc noi tehnologii, bazate pe surse regencrabile, care
pot aduce contributii notabile la rezolvarea mai multor probleme ale sectorului energetic. Un exemplu
este generarea de energie bazata pe deseuri menajere si/sau agricole, care este deja validate la nivel
comercial in tara noastra. Cresterea ponderii acestui tip de tehnologie ofera solutii multiple pentru
problemele energiei, ale mediului Inconjurator si ale locuirii moderne.

Eficienta energetica pare a fi un adevarat ..glont magic" pentru rezolvarea multiplelor probleme ale
sectorul energetic: securitate energetica, decarbonizare, reducerea poluarii, protectia consumatorului
vulnerabil, cresterea cererii de energie etc. La nivel global, reglementarile de eficienta energetica au
crescut de la o acoperire de 12% din consumul mondial de energie in 2005 la 27% in 2014. Cel mai
mare potential de crestere a eficientei energetice il au statele in curs de dezvoltare. 36% din energia
utilizata industrial este acoperita de reglementari de eficienta energetica pe plan mondial, procent care
a crescut de la doar 3% in 2005. Rezultatele imbucuratoare ale anului 2014 au fast ca. in ciuda
scaderii pretului energiei primare la nivel international, masurile de eficienta energetica au determinat o
scadere a intensitatii energetice globale de circa 2.7% fata de anul precedent. o rata aproape dubla fata
de media deceniului precedent. (IEA 2015).

Sectorul energetic romanesc pare aftraversa o perioadqfasta': dependenta de importuri de gaze

s *
naturale a scazut in 2015 la sub 5%. du a ¢e

cu cinci ani mai devreme era de 24%: pretul angroal

Municip! curesti, Str, Steaua Rosle, nr _2\'?','et, 2, Sect
Reg. Com.: J40/21139/2021- - Cod fiscal: RO 25837539
Tel: 0730.11.00.11; Web: cxb.ro; email: office @cxb.r




Lo

3
SC CXB CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT SRL

energiei electrice si al gazelor naturale este cel mai mic din UE. potrivit datelor Eurostat (2015), iar
combustibilii s-au ieftinit apreciabil la pompa, pe fandul prabusirii cotatiilor internationale ale
barilului de titei. Structura consumului de energie primara e diversificata si echilibrata. ceea ce face din
Romania o exceptie regionala si, pe plan european, tara cea mai putin dependenta de importuri de
energie potrivit (Eurostat 2015).

Cu toate acestea, 0 analiza adancita releva o serie probleme serioase. Reducerea importurilor de gaze
naturale a fost, in primul rand. efectul scaderii cererii interne - mai ales al inchiderii de capacitati
industriale. dar si al iernilor blande si al unor masuri de eficienta energetica. Rata scaderii consumului s-
a mentinut, in ultimii ani, peste rata declinului productiei de titei si gaze. Consumul national de energie
primara a cunoscut o scadere continua intre 2008 si 2014, de la 39.799 mii tone echivalent petrol (tep)
la 31.538 mii tep, adica cu peste 20%.

Productia de energie primara scazut, de asemenea, din 2008 pana in 2013, cunoscand o usoara redresare,
de la 25.853 mii tep in 2013 la 26.313 in 2014. Cea mai mare pondere in productia de energie primara o
au gazele. cu 33%. urmate de carbune (18%), titei ( 15%) 9i lemne de foc si deseuri agricole (14%).

In fapt, declinul productiei de gaze naturale a fost diminuat multumita investitiilor in crestere a
gradului de recuperare efectuate de cei doi mari producatori autohtoni, OMV Petrom si Romgaz.
Dar, incepand a doua parte a anului 2014, prabusirea pretului petrolului a redus din ce in ce mai mult
capacitatea producatorilor de hidrocarburi de a investi in inlocuirea rezervelor si mentinerea nivelului
productiei.

Pe de alta parte. unii producatori de energie electrica cu capital majoritar de stat, din sectoarele hidro Si
carbune, sunt fie in insolventa, fie la marginea ei; producerea energiei regenerabile este, dupa cativa ani
de crestere exponentiala a investitiilor, intr-o criza a schemei de sustinere bazate pe certificate
verzi. in vreme ce o central de generare noua. cu tehnologie avansata de producere a energiei electrice
pe bazade gaze naturale, nu intra in ordinea de merit, ramanand astfel cu mult sub-utilizata.

Sectorul energiei termice se confrunta cu mari probleme de ineficienta. Instalatiile au. in cea mai mare
parte, durata de viata normata depasita si performante tehnice si economice foarte scazute. ceea ce
genereaza costuri mult marite si probleme sociale. Pierderile energetice la nivelul cladirilor sunt aproape
de trei ori mai mari decat media europeana.

Retorica transformarii Romaniei intr-un hub energetic regional a ramas lipsita de continut. Pe de o parte.
ultimul deceniu a consemnat putine succese ale proiectelor de infrastructura. Infrastructura energetica

si uzata ﬁahn-ic, Qvand nevoie urgenta de investitii.
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Productia de energie electrica depaseste consumul intern, dar capacitatea de export ramane limitata;
cficienta sistemelor de transport de electricitate si de gaze e afectatade scaderea volumului intern de
energie transmisa dar, in acelasi timp, aceste sisteme nu ofera suficienta capacitate pe noile axe
rezultate din evolutia capacitatilor de productie din ultimii ani.

Energia solara are avantajele urmatoare: este ecologica, este disponibila in cantitati nelimitate, poate fi
utilizata local, reprezinta o solutie pentru toate nevoile.

In martic 2007 U niunea Europeana a adoptat 0 noua politica in ceea ce priveste energia
regenerabila fixand ca tinta obtinerea a minim 20% din necesarul energetic a uniunii europene din surse
regenerabile pana in anul 2020. Pentru a atinge aceasta tinta Comisia Europeana a elaborat o serie
de noi directive ce vizeaza atat industria energetica cat si regimul constructiilor publice si private. In
acest sens, obiectivele politicii energetice curopene vizeaza, printre altele, producere a minim 20%
din necesarul de energie prin folosirea de resurse regenerabile . Punctele de plecare ale statelor membre,
potentialele lor in ceea ce prive te energia regenerabila si mixurile energetice de care acestea dispun
variaza. Prin urmare, este necesar ca obiectivul comunitar de 20 % sa fie transpus in obiective
individuale pentru ficcare stat membru, avandu-se in vedere o alocare echitabila si adecvata care saia in
considerare diferentele privind punctele de plecare si potentialele statelor membre. inclusiv nivelul
existent al energiei din surse regenerabile si al mixului energetic (Directiva 2009/28/CE a Parlamentuluj
European si a Consiliului).

Promovarea producerii energiei electrice din surse regencrabile de energie (I -SRE) reprezinta un
imperativ al perioadei actuale motjvat de: protectia mediului, cresterca independentei energetice fata de
importuri prin diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, precum si motive de ordin economic
si de coeziune sociala.

Directiva 2001/77/CE a Parlamentului si Consiliului European privind promovarea energiei
electrice produse din surse de energie regenerabile pe piata interna, reprezinta prima actiune concreta
a Uniunii Europene de atingere a obligatiilor de reducere a emisiilor cu gaze cu efect de sera la care
S-au angajat prin ratificarea Protocolului de |a Kyoto. Ulterior, politica UE in domeniul energiei
regenerabile s-a intarit in baza Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului. La
nivel global UE detine prima pozitie in ceea ce prive te utilizarea energiei solare asigurand 65%

din productia globala de energie de acest tip. Totusi, trebuie sa tinem cont de faptul ca la nivel global

mai putin de 1% din energia folosita este de provenienta solara in special datorita costurilor maj

ridicate i a naturii sale intermitente com
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Dintre tarile UE Germania si Spania sunt cele mai avansate in dezvoltarea si utilizarea energiei solare.
Aceste tari au investit masiv in dezvoltarea tehnologiilor solare i au implementat un sistem de subventii
publice pentru stimularea producatorilor de energie solara. Spre exemplu, Germania subventioneaza
energia solara platind pentru aceasta un pret mai mare decat pretul de comercializare pe piata. Aceasta
politica se aplica inclusiv producatorilor domestici care, prin instalarea de panouri fotovoltaice produc
un surplus de energie ce este apoi directionat catre reteaua energetica nationala.

La inceputul dezvoltarii sistemelor de producere a energiei electrice din energic solara costurile de
productie erau destul de mari dar, datorita inovatiilor tehnologice costul de productie a scazut
substantial. si ca urmare dezvoltarea de ,.ferme solare" s-a extins rapid , apreciindu-se ca pana in 2030
energia solara va reprezenta 7% din consumul energetic global.

Romania a fost printre primele tari candidate la Uniunea Europeana care a transpus in legislatia
proprie prevederile Directivei 2001/77/CE (HG nr. 443/2003. cu modificarea din HG958/2005) i a
stabilit tinta orientativa pentru anul 2012 de 33%, reprezentand ponderea energiei electrice din surse
regenerabile de energie (E-SRE) din consumul intern brut de energie electrica. Ulterior, prin HG nr.
1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a Romaniei pentru perioada 2007-2020 . au fost
stabilite tintele de 35% pentru anul 2015. respectiv de 38% pentru anul 2020 reprezentand ponderea
E-SRE din consumul intern brut de energie electrica (Planul National de Actiune in Domeniul Energiei

din Surse Regeneabile,2010).

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiilor publice
UAT PIETROASA si-a propus s atinga urmatoarele obiective:

e cconomie mai eficienta din punctul de vedere al utilizarii surselor. mai ecologica si mai
competitivd, conducand la dezvoltarea durabila, care se bazeazi. printre altele. pe un nivel nalt de
protectie si pe imbunatatirea calitatii mediului. ca parte a Strategiei Europa 2020;

e atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind productia de energie din surse regenerabile
prevazute in Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European si a Consiliului privind promovarea
utilizérii energiei din surse regenerabile;

° cresterea productici de energie din surse regenerabile:

® creslerea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara. ca rezultat

regenerabile:
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* reducerea emisiilor de carbon in atmosfera generate de sectorul energetic prin inlocuirea
unei parti din cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an - cirbune, gaz natural.

Realizarea unei centrale fotovoltaice conectata la Sistemul Energetic National prin utilizarca
energiei solare ca resursa energetica in comuna PIETROASA .

Ca rezultat al analizei situatiei existente se vor identifica posibilitatile de reducere a consumului
de energie / emisiilor. prin realizarea unei centrale fotovoltaice conectata la Sistemul Energetic National
prin utilizarea energiei solare ca resursa energetica in comuna PIETROASA.

Obiectul proiectului propus consta in realizarea unei centrale fotovoltaice conectata la Sistemul
Energetic National prin utilizarea energiel solare ca resursa energetica in comuna PIETROASA .

Prin realizarea si implementarea acestui proiect se doreste utilizarea potentialului solar care este
una din noile cerinte / tendinte implementate si utilizate intr-o gama larga. Avandu-se in vedere ca este o
zona cu un potential solar bun si beneficiind de aceasta sursa nelimitata, va rezulta eliminarea folosirii
combustibililor fosili, independentd energetica si nu in ultimul rand eliminarea poluarii mediului
inconjurator. Se doreste optimizarea conditiilor actuale. prin crearea instalarea unei centrale
fotovoltaice, care sa asigure independenta energeticd. Acest proiect il va pune la adapost pe beneficiar
de fluctuatiile preturilor de pe piata energiei si va aduce bugetului local economii considerabile.

in contextul economic actual si luand in calcul conditiile de mediu, intentia de a creea o unitate
proprie de producere de energiei electrice, utilizand energia solara, reprezinta un act de responsabilitate
atat fatd de veniturile comunitatii cat si fata de mediul Inconjuritor.

Obiectivul prezentei investitii este realizarea unei centrale fotovoltaice conectata la Sistemul
Energetic National prin utilizarea energiei solare ca resursa cnergetica in UAT Pietroasa, avand o putere
instalata de 357,84 KWp:

Obiectivul, scopul si indicatorii de performanta ai Programului
(1) Obiectivul Programului il reprezinta realizarea unei centrale fotovoltaice conectata la Sistemul

Energetic National prin utilizarea cnergiei solare ca resursa energetica pentru UAT PIETROASA.
(2) Scopul Programului il reprezinta imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu
efect de sera prin stimularea utilizarii surselor de energie solara.

(3) Programul vizeazi dezvoltarea energie solare.

(4) Indicatorii de performanta ai Programului sunt:

Municipiul Bucuresti, Str. Steaua RGare; fir, 27, et. 2, Sector 2
Reg. Com.: 140/21139/2021 Cod fiscal: RO 25837539
Tel: 0730.11.00.11; Web: cxb.ro; email: office @cxb.s o
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ID Indicatori obligatorii la nivel de proiect Unitate de Valori ]

| masuri

Indicatorul Capacitate nou instalatd de producere a energiei [MW 0,35784

I.1 - realizare | din surse regencrabile

Indicatorul Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de | Echivalent 281,99

[.2 - rezultat serd (scaderea anuala estimata a emisiilor de gaze |tone de

cu efect de sera) CO2/an

Indicatorul Productia medie de energie electrica din surse | MWh/an 460,85

1.3 - rezultat regenerabile

Indicatorul Productia totala de energie electricd din surse |MWh 9.216,93

1.4 - rezultat | regenerabile pentru perioada de referint |
Indicatorul Factorul de capacitate al centralei electrice % 14,7

1.5 - rezultat |

In perioada de monitorizare, pentru justificarea autoconsumului anual, beneficiarul va prezenta,
alaturi de documentele justificative, rezultatul urmatorului caleul:

I-C<=0

unde:

I = Cantitatea anuali de energie electrici injectati in retea, avind la bazi ca document justificativ
facturile emise de furnizor sau auditul electroenergetic in cazul in care nu exista facturi sau altele
C = Cantitatea anuala de energie electrici consumatia din retea, avand la bazi ca document
justificativ facturile emise de furnizor sau auditul clectroenergetic in cazul in care nu existi
facturi sau altele

Dacid aceastd conditie nu este indepliniti la nivelul unuia sau a mai multor ani, ea trebuie
indepliniti minim la nivelul perioadei de monitorizare de cinci ani. Energie electrica produsid de
capacitatea nou instalatd poate fi livrata in SEN. iar compensarea se va realiza conform prevederilor
Legiinr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale. cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezultand astfel urmatoarele valori:

[=463,303 MWHh/an

C=265 MWh/an (estimare consum suplimentar)+ 198,806 MWh/an - 463.806 MWh/an
[-C

463.303 — 463.806 = -0,50 MWh/an <=0

Definitiile indicatorilor si indicatii privind cuantificarea acestora:

Indicatorul I.1 = Capacitatea nou instalata pentru energia din surse regenerabile eoliana, solara
sau hidro datoritd sprijinului acordat prin masuri in cadrul mecanismului si care este operationala (si
anume. conectata la retea, si complet pregatitd sa produca energie).

Formula de calcul: Capacitate nou instalata _de=froducsie a enerciei din surse resener
exprimata in MW.
Indicatorul 1.1 = 0,35784 MW

L
Municipiul Bucuresti, Str d t. 2, Sector 2
Reg. Com.: J40/21139/202 T™S=—tae-H&cal: RO 25837539
Tel: 0730.11.00.11; Web: cxb.ro; email: office @cxb.ro
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Indicatorul 1.2 = Estimarea totala a scaderii anuale a cantitatii de emisii de gaze cu efect de serd
la sfarsitul perioadei ca urmare a inlocuirii productiei de energie care nu este din surse regenerabile cu
productia de energie din surse regenerabile.

Formula de c¢alcul; Cantitatea de emisii de gaze cu cfect de sera, redusa ca urmare a instalarii
capacitatii noi de producere a energiei din surse regenerabile. considerata neutra din punct de vedere a
emisiilor de gaze cu efect de sera, in echivalent tone de CO?2.

Se calculeaza parcurgind urmatorii pasi:

a. Se calculeaza productia anuala medie de energie electrica = capacitatea ce urmeazi a fi instalata
din surse regenerabile*perioada de utilizare anuala (care si nu fie mai mici decdt 1000 h/an
pentru energie solara, 2100 h/an pentru energie eoliana s1 2400 h/an pentru energie hidro):

b.Se calculeaza cantitatea de emisii redusi: productia anuala medie de energie electrici se
inmulteste cu factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel national pentru surse fosile
calculat pe baza datelor din raportul ANRE pentru anul 2021.

Factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel national conform raportului ANRE pentru
fiecare MWh din surse fosile este 0.6119 tone CO2/MWh.

Indicatorul 1.2 = 460.85 MWh (Productia Anuala Medie) = 0.35784 MWp*1287,86 ore/an

460,85 MWh PAM * 0.6119 tone CO2/MWh = 281,99 CO2

Indicatorul 1.3 = Productia medie de energie electrici din surse regenerabile

Mectodologie de calcul: Productia de energie din surse regenerabile conform capacititii instalate,

calculata cu programe de specialitate.
Indicatorul 1.3= 460,85 MWh/an (Productia medie de energie electrica din surse
regenerabile pe 20 ani)

Puterea
instalata | Productie anuala la
Anul disponibilala sfarsitul anului
sfarsitul anului IMWh]|
(KWp]
An 0 - implementare proiect 357,84
An 1 352,59 463,304
- An 2 350,65 460,777 |
An3 348,75 458,237
i An 4 346,81 463,304
An 5 34491 460,735
An 6 343,00 458,228
An7 341,13 463,304 |
An 8 339,27 460,730
An 9 337.40 458,219 |
An 10 335,53 463,304
B An 11 333,70 460,726
An 12 331,87
i An 13 33
B An 14 32
32

An 15

16
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F An 16 324.40 463,304 |
An 17 322,53 460,634
— An 18 320,66 457,946
‘ An 19 318,79 463,304
| An 20 317,02 | 460,727

P i je:

roductie anuala medie 460,85
Productie anuala medie totala: 9.216,93

Indicatorul 1.4 = Productia totala de energie electric din surse regenerabile pentru perioada de referinta
Formula de calcul: Productia anuala de energie electrica * durata de analiza (20 de ani).
Indicatorul 1.4 =9.216,93 MWh

Indicatorul 1.5 = Factorul de capacitate al centralei

Formula de calcul: Productia medie anuali de energie din surse regenerabile / (Capacitatea
nou instalatd de producere a energiei din surse regenerabile * 8760 h) * 100, respectiv Indicatorul
.3/ (Indicatorul 1.1 *8760 h) * 100,

Indicatorul I.5 = 460,85 MWh/an /( 0,35784 MWp*8760) * 100
Indicatorul I.5 = 460,85 MWh/an / ( 3.134.678) * 100
Indicatorul 1.5 = 14,7%

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doui scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii
3.1. Particularitati ale amplasamentului
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni
in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de
preemptiune, zona de utilitate publica. informatii/obligatii/ constrangeri extrase din

documentatiile de urbanism, dupa caz);
Teren extravilan, numar cadastral 52176. suprafata 7.309 mp.

In acest moment terenul pe care urmeaza a fi realizata centrala fotovoltaica conectata la Sistemul

Energetic National prin utilizarea energiei solare ca resursa energetica, este de natura neproductiva.

b)
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Pietroasa este o comuna in judetul Bihor, Crisana, Romania, formata din satele Chiscau, Cociuba

Micd, Giulesti, Gurani, Magura, Motesti si Pietroasa.

¢) Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau
construite
Comuna Pietroasa este asezati in extremitatea estici a judetului Bihor, la poalele Muntilor

Apuseni, ocupénd partea esticd a Depresiunii Beiusului, incadrandu-se intre urmatoarele coordonate
geografice:
— la nord. paralela de 46°35°30" latitudine nordica:
—la sud, paralela de 46°40° 18" latitudine nordica;
— la vest meridianul de 22°24°1 1™ longitudine estica;
— la est meridianul de 22°48°35™ longitudine estica.
Comuna este amplasata pe malurile Crisului Pictros si a Viii Craiasa, invecinandu-se:
— la nord cu comuna Budureasa;
—la vest cu comuna Rieni si Buntesti;
— la sud-est cu judetul Alba;
—la sud cu orasul Nucet si comuna Campani;
— la est cu judetul Cluj.
Principala cale de acces este din DN 76 Oradea-Deva, de la km 72 spre stan va, D) 763, km 11.

Mu -
Reg. Com.: 140/2
Tel: 0730.11.00
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Amplasamentul propus pentru realizarea unei centrale fotovoltaice conectata la Sistemul
Energetic National prin utilizarea energiei solare ca resursa energetica, avand numar cadastral 52176.

suprafata 7.309 mp.

d) surse de poluare existente in zoni;

Nu s-au identificat surse de poluare existente in zona amplasamentului.

e) date climatice si particularitati de relief;

- Relief

Comuna Pictroasa beneficiaza de un relief variat . Campia porneste de la 154 m.trece lent peste
terasele aluvionare din lunca Crigului Pietros urcind spre zone deluroase cu terase etajate, care fac
trecerea pana la pajistile alpine de pe versantii abrupti a masivelor Carligati cu altitudinea de 1.692 m,
Bohodei cu altitudinea de 1.654 m, Magura Vanatd cu altitudinea de 1.641 m. Biserica Motului cu
altitudinea de 1466 m, Glavoiu cu altitudinea de 1426 m. etc. Mai mult de jumatate din teritoriul
comunei este situat in zona colinara submontana cu penti de peste 12 %. Zona de campie. asezata pe
malul Crisului Pietros, care se constituie din apele Bulzului. Galbenei si Aleului, fiecare dintre ele avand
multe ramificatii spre munte, urca in medie cu o panta de 2-3%, pana la 280 m.

- Clima

Comuna Pietroasa se interpune in drumul de influienta a maselor de aer cu circulatic nord —

vestica spre sud est..element ce confera un climat temperat moderat. Temperatura medie multianuala
este de + 10 °C producandu-se zonalitate pe altitudine.Astfel in zonele joase temperature medie este de
10 °C, in zona de deal de 8°C, iar in zona montana de 3°C. Comuna beneficiaza de o clima blanda, fara
fenomene meteo spectaculoase .cele patru anotimpuri succedandu-se in armonia omului cu natura .
Clima comunei este cea specifica depresiunilor, fara véanturi intense, cu ierni mai blande decat la
campie, dar cu veri ceva mai reci si cu toamne mai plicute si lungi. 30 Analizand variatia de la an la an

a resurselor termice cu temperaturi mai mari de 10 C.

- Precipitatii

Fiind aproape de Stana de Vale.care referinta pentru precipitatiile

- . " — .
abundente.comuna beneficiaza de-a lung are de precipitatii.
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Umiditatea aerului se situeaza intre 77% si 88 %. Numarul mediu a zilelor cu precipitatii este de
165 zile/an .36% scazand in perioada de vara.

Regimul pluviometric al comunei se caracterizeaza printr-o medie multianuala de precipitatii
cuprinsa intre 650 si 750 I/m.p. Statia hidrologica din Beius a inregistrat 852 I/m.p. in anii 1964-1966,
1968-1970, 1974, 1977-1978. 1980.

f) existenta unor:

>retele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea / protejarea, in masura in care pot fi
identificate:
e Nu este cazul.
>posibile interferente cu monumentele istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament
sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate sau de protectie:
e Pe amplasamentul propus nu s-au inregistrat sau raporta situatii de posibile interferente cu
monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice.
>terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica sisiguranta
nationala:
e Nu este cazul. In urma consultarii reprezentantilor UAT PIETROASA, nu au rezultat situatii
de terenuri care sa apartina unor institutii din sistemul de aparare. ordine publica si siguranta

nationala.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:
Conform prevederilor Codului P100-1/2013 privind zonarea teritoriului perimetrul cercetat se
inscrie din punct de vedere al valorilor de varf ale acceleratiei terenului cu valori ag= 0,10g si
Te=0,70 sec.

h. date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionali si

nivelul maxim al apelor freatice:
Nu este cazul.

i.  date geologice generale:

Municipiul Bucuresti, Stx.m Hw s 27" et, 2, Sector 2
Reg. Com.: J4Df21139{2|: RO 25837539
Tel: 0730.11.00.11; Web: cxb.ro; email: office@cxb.ro



Tipurile de sol reprezentative pentru teritoriul comunei sunt: -soluri de pajisti alpine si subalpine
. soluri podzolice din tufisuri de ienupar si padurile de molid 29 2. soluri podzolice argilo-iluviale 3.
brun gleic aluviale 4. soluri brune acide 5. soluri brune de padure podzolice 6. redzile de pe roci
calcaroase 7. soluri eluviate scheletic 8. soluri foarte puternic erodate 9. soluri crude de lunca care au o
extindere lenticulara Sunt asezate pe conglomerate aluvionare cu aflorimente de Devonian, depozite de
terasa. argile si aluviuni din Cuaternar. -sub colinare intalnim un mozaic de formatiuni geologice .roci
bazaltice ,granite ,calcare .etc -Ph-ul intre 4,65 §i 7.85. cu maximum de frecventa intre 5,01 §i 5,20, -
continutul in humus intre 1,25 si 3.65%, cu maximum de frecventd intre 2 si 2.5%. -continutul in fosfor
intre 3 si 210 parti pe milion, cu un maximum intre 24 si 32 parti pe milion. -con{inutul in potasiu intre
40 si 420 parti pe milion, cu frecventa maxima intre 66 si 99 parti pe milion.

j. date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandirile pentru fundare si consolidiri, hirti de zonare geotehnica, arhive accesibile,
dupa ecaz:

Se va tine cont de studiul geotehnic, panourile se vor monta pe sol, pe structura metalica.
Structura are o rezistenta la agentii atmosferici de peste 20 ani si o rezistenta superioara la
intemperii. Este confectionata din otel zincat (sau similar). cu grosimea variind de la minim 2.00

mm la un maxim de 4,00 mm — garantand o rezistenta mecanica optima.

k. fincadrarea in zone de risc (cutremur, aluneciri de teren, inundatii) in conformitate cu

reglementarile tehnice in vigoare:

In conformitate cu prevederile din NP 074-2014 Normativ privind documentatiile geotehnice
pentru constructii amplasamentul cercetat se incadreaza in categoria geotehnici C1 cu risc geotehnic
redus.

.  caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic:

Nu este cazul.

» Descrierea din punct de vedere tehnic coustricthvy lupetional-arhitectural

Obiectivul de investitii:
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Obiectivul prezentei investitii este realizarea unei centrale fotovoltaice conectata la Sistemul
Energetic National prin utilizarea energiei solare ca resursa energetica pentru UAT PIETROASA, avand
o putere instalata de 357.84 KWp.

Centrala fotovoltaica este formata din:

- Panouri fotovoltaice;

- Invertor On-Grid trifazic de mare putere pentru sisteme descentralizate (2 buc);

- Structura montaj panouri fotovoltaice la sol - bare sustinere si piese din aluminiu - elemente de
asamblare - triunghiuri metalice ale structurii la sol;

- Kit de instalare si protectii C.C./ C.A.

- Aparataje protectie, masura si control

- Cabluri energie

- Jgheaburi colectare cabluri, tubulatura, accesorii management cabluri

- Elemente de conectica si tablouri electrice

- Materiale marunte de bransament de la invertoare la instalatia interna

Trecerea din joasa tensiune catre conectarea la medie tensiune se va face printr-un post de

transformare 0,4/20kV. echipat cu un transformator ridicator de tensiune 20/0.4kV, masura energie

electrice fiind la nivel de 20k V.

3.1.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

Centrala fotovoltaica este formata dintr-un sistem de panouri fotovoltaice care produce energia
electricd in curent continuu (CC) si care prin intermediul unor invertoare electronice transforma
curentul continuu (CC) in curent alternativ (CA) cu caracteristicile de frecventasi tensiune impuse de

operatorul de transport. Centrala fotovoltaica va avea o putere instalata de 357,84 KWp.

Centrala fotovoltaica se conecteazi la retecaua operatorului de transport din regiune, prin
intermediul unui post de tranformare. energia rezultata urméand a fi preluata de catre aceasta.
Intreaga parceld va fi complet inchisd de gard perimetral. Centrala fotovoltaica va putea fi

inldturata la finalul duratei de viatd a obiectivului.

22
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Centrala fotovoltaica este amplasata intr-un mod eficient, logic si matur din punct de vedere

tehnico-strategic, modulele fotovoltaice fiind pozitionate in serie si paralel.

Energia produsa va fi transmisa catre un transformator cu tensiunea de iesire de 400 V c.a.
trifazat.

Alte echipamente de masura, control si automatizare se instaleaza in camera tehnici de tip
container. Containerul poate i cu usurinta inlaturat la finalul duratei de viaté a obiectivului.

Incinta va fi imprejmuita cu un gard din panouri bordurate zincate cu o iniltime de 2 metri
pe stalpi metalici care va asigura protectia proprietitii. Imprejmuirea va avea la baza clemente
prefabricate de beton semi-ingropate care vor asigura fixarea si protectia. Se va realiza poarti
de acces auto si pietonal. imprejmuirea poate fi cu usurintd mutaté la finalul duratei de viata a
obiectivului.

[luminarea perimetrald si supravegherca video sunt necesare pentru prevenirea
tentativelor de furt pe timpul noptii, facilitarea pazei si a interventiilor in caz de avarie pe

timp de noapte. lluminatul se executd cu ajutorul lampilor, montate pe stalpi metalici.

In cadrul prezentului studiu de fezabilitate au fost analizate 2 Scenarii — prin achizitia a doua tipuri

de sisteme fotovoltaice cu caracteristici diferite astfel:

Scenariu 1- avand urmatoarele caracteristici:

Producerea de energie electrici utilizind tehnologia fotovoltaica cu un sistem tehnologic de

urmarire cu 2 axe.




1mg & techrizal suppan

SC CXB CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT SRL

Costul investitiei este mare, avand in vedere sistemul tehnologic de urmarire cu 2 axe.

o Eficienta tehnologica:

o Are piese in miscare;

o Necesita protectie activa pentru vanturi foarte puternice;

° Tehnologie matura.

o Spatiul necesar implementarii acestei variante este disponibil.
o Costul de mentenanta este ridicat.

e Nu exista experienta tehnologica nationald pentru implementarea cu succes al acestui scenariu.

e Din punct de vedere peisagistic, aceasta varianta este acceptata in general (efect pozitiv) de
catre comunitatile locale insa nu este extrem de vizibila. Prin programe de educatie in scoala si
vizite organizate de primarie, poate fi crescutd imaginea.

Scenariu 2- avand urmatoarele caracteristici:

Producerea de energie electrica utilizind o centrala fotovoltaica cu o capacitate de 357,84
KWp, utiliziand o tehnologie cu un sistem fix la sol de inclinatie a panourilor la unghiul optim

de * 35 grade inclinatie fata de sol si orientarea de 2 grade azimut.

Reg. Com.: J40 .\'\
Tel: 0730.11.00.44
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e Costul este cel mai redus, scenariul B fiind cel mai avantajos in comparatie cu
celelalte scenarii prezentate.

e Eficienta tehnologica:

e Fara piese in miscare;

e Nivel mediu de educatie a fortei de munca, necesara montajului;

e Tehnologie matura si bine documentata;

e Spafiul necesar implementarii acestei variante este disponibil.

e (Costul de mentenanta este redus.

e Existd experienta tehnologica nationald pentru implementarea cu succes al acestui
scenariu.

e Din punct de vedere peisagistic, aceasta varianta este acceptatd in general (efect
pozitiv) de catre comunitatile locale insa nu este extrem de vizibila. Prin programe
de educatic in scoala si vizite organizate de primarie poate fi imbunatatita
imaginea.

3.1.2. Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Varianta cosntructiva este varianta propusa in scenariul 2, si anume:

Producerea de energie electrica utilizind o centrala fotovoltaica cu o capacitate de 357,84
KWp, utilizind o tehnologie cu un sistem fix la sol de inclinatie a panourilor la unghiul optim

(35").

e Costul de investitie a fost ponderat la valoarea de 40% pentru panourile fotovoltaice, fiind

considerat cel mai important criteriu in alegerea tipului de tehnologie.

e Costuri de exploatare si Mentenania reprezinta cel de-al doilea criteriu in luarea

deciziei fiind ponderat la valoarea de 25% deoarece va reflecta principala cheltuiala anuala
dupa finalizarea investitiei.

e Costuri RK dupa durata de viata reprezinta 4,5% importanta in alegerea scenariului fiind un

cost esential la finalizarea ciclului & entru revitalizare sau dezafectare.
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Scalabilitate tehnologica pe parcursul duratei de viata si/sau dupa. Progresul tehnologic poate

furniza noi solutii tehnice de upgrade a celulelor sau tehnologiei, cu randamente superioare.

Ponderea acestui criteriu a fost stabiliti la valoarea de 3%.

Densitate energetica este un criteriu tehnic important deoarcce reflecta randamentul de
conversie al tehnologiei, gradul de ocupare al terenului alocat fermei de captatori solari,
avand implicatii asupra valorii de investitie, costurilor de operare si intretinere. Acest

criteriu a fost ponderat la 0.5% el reflectandu-se partial si in celelalte criterii.

Capacity factor reflectd diferentele tehnice ale randamentelor de conversie intre tipurile de
tehnologii solare si formula matematicd a energiei fard pierderi. Acest criteriu a fost

ponderat la 1% din importanta.

Beneficii conexe pot provenite din terenul neocupat rimas disponibil pentru alte utilizari
ulterioare, energia termici rezultatd din sistemele de ricire care poate fi reutilizata in alte

scopuri, etc. Acest criteriu a fost evaluat la 0,5% ca importanta in alegerea tehnologiei.

Impactul tehnologic asupra reciclarii, reflecta diferentele dintre tehnologii in ceea ce priveste

aspectele de reciclare al instalatiilor solare si existenta instalatiilor de reciclare specifice.

Acest criteriu a fost evaluat la 0.5% ca importanta in alegerea tchnologiei.

3.1.3 Echiparea si dotarea speciifca functiunii propuse
Centrala fotovoltaica este formata dintr-un sistem de panouri fotovoltaice care producenergia
electrica in curent continuu (CC) si care prin intermediul unor invertoare electronicetransforma
curentul continuu (CC) in curent alternativ (CA) cu caracteristicile de frecventasi tensiune impuse de
operatorul de transport. Centrala fotovoltaica va avea o putere instalata de 357.84 KWp.
Centrala fotovoltaica se conecteaza la refeaua operatorului de transport din regiune, prin
intermediul unui post de tranformare, energia rezultatd urméand a fi preluati de citre aceasta.
Intreaga parcela va fi complet inchisa de gard perimetral. Centrala fotovoltaica va putea fi
inlaturata la finalul duratei de viata a obiectivului. Instalatia va fi prevazuta cu protectie antitrasnet.
Intre instalatii si punctul de montaj al invertoarelor se vor executa trasee subterane la o adancime
de maxim 0.5m. Traseele subterane vor fi marcate la suprafati prin jaloane sivor fi eliminate la finalul

duratei de viata a obiectivului.
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Panourile fotovoltaice se vor fixa pe structura metalica de sustinere cu inclinatia fixa de 35Y.

Modulele se fixeaza pe suportii de sustinere cu inclinatia fixa. care la randul lor sunt fixatii in sol.

Structurile metalice de sus{inere a panourilor se vor fixa in sol prin intermediul unor piloti realizati din

teava rotunda galvanizata, montati prin insurubare.

Energia produsi va fi transmiséa catre un transformator cu tensiunea de iesire de 400 V c.a.
trifazat.

Alte echipamente de masura, control si automatizare se instaleaza in camera tehnica de tip
container metalic. Containerul poate fi cu usurintd inlaturat la finalul duratei de viatd a
obiectivului.

Incinta va fi imprejmuita cu un gard din panouri bordurate zincate cu o iniltime de 2 metri
pe stalpi metalici care va asigura protectia proprietatii. Imprejmuirea va avea la baza elemente
prefabricate de beton semi-ingropate care vor asigura fixarea si protectia. Se va realiza poarta
de acces auto si pictonal. Imprejmuirea poate fi cu usurintd mutatd la finalul duratei de viata a
obiectivului.

[luminarea perimetrald si supravegherea video sunt necesare pentru prevenirea
tentativelor de furt pe timpul noptii. facilitarea pazei si a interventiilor in caz de avarie pe
timp de noapte. Iluminatul se executa cu ajutorul lampilor, montate pe stalpi metalici.

La finalul lucrarilor de constructie. spatiul dintre structurile de sustinere vor fi refacute cu

iarba.

3.2. Costurile estimative ale investitiei:

Costurile estimative ale investitici se afla detaliate in cadrul Devizelor Generale atasate prezentului

document, atat ca valoare totala cat si ca devize cuprinzand cheltuieli eligibile si devize aferente

cheltuielilor neeligibile.

Astfel, valorile celor 2 scenarii sunt
Scenariul 1 — Valoare totala, inclusiv TVA: 3.872.961.50 lei
Scenariul 2 — Valoare totala, inclusiv TVA: 2.405.796.57 lei

3.3. Costurile estimative de operare pe dura

publice

VIL pIUT BUCUre “il" ector

Reg. Com.: 140/21139/203F=———=Ced Tiscal: RO 25837539
Tel: 0730.11.00.11; Web: cxb.ro; email: office@cxb.ro

tapermati de viati/de amortizare a investitiei
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Costurile estimative de operare sunt prezentate detaliat in cadrul capitolului 4.6 Analiza financiara,
inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat. valoarea actualizata neta.

rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor,
dupa caz:
e Studiu topografic — atasat documentatiei.
e Studiu geotehnic — atasat documentatiei.
e Studiu hidrologic, hidrogeologic - Nu este cazul.

Avand in vedere ca amplasarea panourilor fotovoltaice nu se realizeaza prin penetrarea solului
pana la interferarea cu panza freatica, nu s-a considerat oportuna realizarea unui studiu hidrologic/
hidrogeologic.

e Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performantei energetice - Nu este cazul.
e Studiu de trafic si studiu de circulatie - Nu este cazul.

Locatia propusa pentru amplasarca centralei fotovoltaice a fost selectata cu consultarea
reprezentantilor Primariei Comunei PIETROASA.

In urma consultarii, la nivelul UAT PIETROASA, in ceea ce priveste regimul juridic privind
locatiile de amplasare a centralei fotovoltaice, a rezultat ca acestea sunt situate, fara exceptie, in spatii
publice, aflate in administrarea Consiliului Local comunei PIETROASA. Astfel, nu s-a considerat
oportuna solicitarea unui Raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, nefiind
semnalate situatii de acest fel.

e Studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi
si peisajere - Nu este cazul, terenul este de natura neproductiv.

e Studiu privind valoarea resursei culturale - Nu este cazul.
Locatiile selectate pentru obiectul investitiei sunt situate, astfel incat nu se inregistreaza
posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice amplasate
in zonele respective/ in proximitatea acestora.

e Studii de specialitate necesare in investitiei - Nu este cazul.

In contextul intensificarii.. la_niv este _una oportuna/ utila pentru

reducerea poluarii.

28
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3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

S-a luat ca referinta perioada normata de 30 de zile / luna deoarece pe baza experientei
s-a demonstrat ca fazele de executie au o ciclicitate de desfasurare asemanatoare, specifica

tematicii in discutie (achizitie, amplasare, montare si punere in functiune centralei fotovoltaice

cu volume de complexitate asemanatoare).

Municipiul Bucuresti, Str-Stesua Rdsiesi 27, et. 2, Sector 2
Reg. Com.: 140/21139/2021 Cod fiscal: RO 25837539

Tel: 0730.11.00.11; Web: cxb.ro; email: office@cib.ro
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4. Analiza fiecarui/ fiecarei scenariu / optiuni tehnico — economic(e) propus(e)

4.1 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta

Analiza financiard si economicd aferenta realizarii lucrarilor de interventie se va efectua in

conformitate cu instructiunile din:

HOTARAREA nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice
—  Ghid National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finantate din instrumentele
structurale
—  Ghidul pentru analiza cost — beneficiu a proiectelor de investitii Fondul European pentru
Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si ISPA
—  Documentul de lucru nr. 4 — Orientari privind metodologia de realizare a analizei cost-
beneficiu- publicat de Comisia Europeana:
si utilizand date din urmatoarele surse :
—  Informatiile puse la dispozitie de Institutului National de Statistica si Comisia Nationala

de Prognoza

Perioada de referinta

Perioada de referinta, respectiv numarul maxim de ani pentru care se furnizeaza previziuni — este
de 20 ani incluzand si perioada implementarii proiectului.

In determinarea duratei de implementare a proiectului s-a tinut cont de parametri ce pot avea un
impact major asupra micro-climatului regional si implicit asupra economiei nationale:

—  Alocarea resurselor materiale, financiare si umane in cadrul proiectului pentru
asigurarca transferului de cunostinte si asumarea responsabilitatilor pe perioada de
pregatire si implementare a acestuia

—  Obtinerea permiselor si tuturor autorizatiilor necesare

—  Organizarea licitatiilor pentru atribuirea contractelor de constructie si supervizare de

santier

: 31
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—  Aranjamentele financiare pentru finantarea intregului proiect si suportul legislativ si
politic aferent

—  Disponibilitatea capitalurilor utilizate pentru proiect

Scenariile de evolutie macro-economica si influentele posibile din partea pictelor de
capitaluri si resurse
—  Disponibilitatea si capacitatea tehnica si financiara a antreprenorilor ce vor fi angajati
pentru lucrari.

In vederea analizarii optiunilor si a fezabilititii acestora si pentru determinarea
scenariului optim, au fost evaluate mai multe variante. Variantele selectate pentru analiza
au tinut cont de masura in care contribuie la atingerea obiectivelor privind capacitatea
centralei fotovoltaice si valoarea adiugata a proiectului comparativ cu varianta in care
proiectul nu ar fi implementat. Astfel, au fost analizate 3 variante, considerate
reprezentative in contextul prezentat al proiectului:

Varianta zero (varianta fira investitie), reprezintd varianta fira nicio interventie.
Accasta varianta mai poarta denumirea si de Scenariul “fara proiect™.

Acest scenariu presupune ca proiectul nu se realizeaza. Este echivalent scenariului fara
proiect. Analiza financiara ar trebui construitd pe baza costurilor actuale de operare. Nivelul
costurilor de intretinere si operare este zero in acest caz.

Varianta medie (varianta cu investitie minimai). presupune montarea a centralei
fotovoltaice prezentata in scenariul 2. Reprezinta varianta economica de echipare, inregistrand si
cheltuieli minime pentru realizare.

Varianta maxima (varianta cu investifie maxima), implicd varianta de montare a

centralei fotovoltaice prezentata in scenariul 1.

4.2 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factorii de rise, antropici si naturali, inclusiv
schimbari climatice, ce pot afecta investitia
Structura are o rezistenta la agentii atmosferici de peste 15 ani si o rezistenta

superioara la intenperii. Este confectionata din otel zincat (sau similar), cu grosimea variind

de la minim 2,00 mm la un maxim de 4.00 mm-—garantand o rezistenta mecanica optima.

32
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4.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum:
Fisa tehnica panouri fotovoltaice — 852 bucati:

Nr. Grupa parametri Parametru Valoare/Norma/Standard
1 Date electrice (STC) Puterea de varf (Wp) 42()
Toleranta (W) 0/+5
Curent maxim (A) - Iypp 10.17
Tensiune maxima (V) - Vapp 41.3
Tensiunea pe circuit deschis (V) - Voc 49.7
Curent de scurtcireuit (A) - Ise 10.69
Randament per modul (%) - nm 21.0
2 | Date electrice (NOCT) | Puterea maxima (Wp) - Prax 317
Tensiunea maxima (V) - Vagep i 38.8
Curent maxim (A) - Iupp 8.17 )
Curent de scurtcireuil (A) - Isc 8.62
3 Date mecanice Celule solare monocristalin
Numar celule 144
Dimensiune modul (mm) Maxim 1770x1200x335
Greutate (kg) Maxim 22
' Sticla 3.2 mm, transmisie inalta, sticla intarita la
caldura acoperita cu AR
Material de incapsulare EVA/POL
FFoaia din spate Alb
Rama Max 32 mm, aliaj de aluminiu anodizat
J-Box IP 68
Minim 4 mm?, cablu de tehnologic
fotovoltaica
Cabluri 1100/1100 mm., orientare landscape
280/350*, orientare portrait
Conector TS4/MC4 EVO2
4 Evaluari de Temperatura nominala de operare a celulei 43 grade Celsius (£2K)
temperatura Coeficientul de temperature a Pyax -0.34%/K
Coeficientul de temperature a Voc -0.25%/K
Coeficientul de temperature a Isc 0.04%/K
3 Evaluari maxime Temperatura de operare -40 pana la +85 grade Celsius

Tensiunca maxima a sistemului

1500 V c.c (IEC)

Valoarea maxima a sigurantelor din serie

20A
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Fisa tehnica invertor — 4 bucati (3*100KW+1*60KW):

Nr. Grupa parametri Parametru Valoare/Norma/Standard
1 Date de intrare Numar de MPP 1
Curentul maxim de intrare (Ige max) 175

Campul modulului de current maxim de intrare
(PVI/PV2/PV3)

T5/75/75 A

Curentul maxim de scurtcircuit (PV1/PV2/PV3) 125/125/125
Curentul maxim de scurteircuit (Tsemax, inverter) 335 A
Gama de tensiune de intrare in ¢.¢ (Uge min— Ude max) 380-1000 V
Tensiunea de alimentare in c.¢ (Uge gun) 650V
Gama de tensiune utilizabila a MPP (Unpp min-Usnpp 580-930 V
U'IEX) -
Numarul de conexiuni c.c (PV1/PV2/PV3) 7/7/8
Puterea maxima a generatorului PV (Pg ¢ ) 150k W peak
2 | Date de iesire Puterea nominala de iesire in cc (Puc. ;) 100000 W
Puterea maxima de iesire/Puterea aparenta maxima 100000 VA
| Curentul de iesire in c.a (o, nam) 152 A
Conexiune la retea 3~ NPE 400/230 V :3~ NPE 380/220 V
| Frecventa (gama de frecventa [yin-fina) 45-65 Hz
Factor de putere (cos Q) 0-1ind. / cap.
3 Date generale Dimensiuni (fara suport de perete) 755x1109x346 mm
Greutate 103kg,
Grad de protectie IP 65
Clasa de protectie ] B
Consumul pe timp de noapte <16W
Racire Tehnologie de raciere activa si sistem cu
I B perete dublu
Instalare Interior si exterior {(direct sub soare)
Intervalul de temperatura ambientala -40/165 grade Celsius
Certificate in conformitate cu standardele AS/NZS 4777.2:2020, TEC62109-1/-2,
VDE-AR-N 4105:2018. IEC62116,
EN30549-1:2019 & EN50549-2:2019,
VDE-AR-N 4110:2018, E1 0-16:2019,
CEI 0-21:2019
Productie: UE |
4 "l'ehnologi‘._-l conexiunii de | Sectiunea transversala a cablului 70-240 mm?
c.a
Material conductor c.a. AlsiCu
Conexiuni terminale capat de cablu sau cleme V
Cablu cu optiune de un singur nucleu presetupa de cablu: 5 x M40 (10-28mm)
4 | Tehnologia conexiunii Cablu cu optiune de mai multe nuclee Presetupa de cablu: 1 x nucleu cu

dec.a

conexiune multipla @ 16 - 614 mm + 1 x_
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M32

Optiune de legare Daisy in c.a. (cablu cu un singur
nucleu)

Presetupa de cablu: 10 x M32 (10 - 25
mm)

9 | Tehnologia conexiunii Sectiunea transversala a cablului 4 -6 mm’ B
dec.c Material conductor c.c Cu
Conexiuni terminale Conexiune directa c.c.: Staubli Multi
- Contact MC4
10 | Randament Randament maxim 98.5%
Randamentul european (nkU)
Eficienta de adaplare MPP =99%
11 | Aparate de protectie Deconectorul de c.c integrat
Comportament de supraincarcare Schimbarea punctului de operare,
limitarea puterii
Protectie la polaritate inversa integrat
Masurarea izolarii in c.c. integrat
| Protectie la supratensiune in c.a./c.c. Tip 1 + 2 integrat, tip 2 optional
Siguranta barelor in c.c. Integrat, 15A or 20A
12 | Interfete Wi-fi Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Solar API

(JSON)

Internet LAN RJ45 (O configuratie stea Ethernet este

Fiecare invertor individual comunicd independent cu
reteaua/Internetul prin intermediul inregistratorului
de date integrat)

utilizatd pentru comunicarea cu mai multe invertoare.

10/100Mbit; max. 100m Selar.web, Modbus
TCP Sunspec, Solar API (JSON)

USB (type A)

1A @3V max. (doar pentru alimentare cu
energic)

| Oprire cablata (WSD)

Oprire de urgenta

2x RS485

Modbus RTU SunSpec

6 inputuri digitale/6 I digitale/Os

Interfata programabila pentru receptorul de
control al ondulatiei, managementul energiet,
controlul sarcinii

Logger de date si Server (O configuratie stea
Ethernet este ulilizatd pentru comunicarea cu mai
multe invertoare. Fiecare invertor individual

comunicd independent cu reteaua/Internetul prin
intermediul inregistratorului de date integrat)

Integrat

4.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse:

Eforturile investitionale nu trebuie considerate numai ca un consum de resurse financiare, ci

trebuie judecat ca un proces complex in cadrul caruia se produc bunuri materiale cu o perioada

lunga de utilizare, se realizeaza conditii de viata la standarde europene pentru populatia orasului

si se indeplinesc politicile de mediu si de dezvoltare durabila pentru care Romania s-a angajat in

momentul integrarii in Uniunea Europeana.

Municipiul Bucures

2] CA [T ROSIE, T 2 :\
Reg. Com.: J40/21188/20 & hl: R 3
Tel: 0730,11.00.141; Web: cxbif @i \eiodb.
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Realizarea centralei fotovoltaice propuse pentru UAT PIETROASA va avea o serie de efecte
pozitive asupra vietii economico-sociale.
O buna parte a efectelor favorabile proiectului sunt dificil de cuantificat si nu au fost luate in
calcul in cadrul analizei eficientei proiectului.
b) estiméri privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare. in faza
de operare;
In faza de realizare se estimeaza ca numarul de locuri de munca ce se pot crea sunt:
- § persoane pentru scenariul 1;
Mentionam ca pentru faza de realizare aceste locuri de munca nu sunt suportate de catre
beneficiar intrucat executia lucrarii cade in sarcina unui executant.
Pentru faza de operare vor fi necesare un numar de minim 2 persoane cu jumatate de norma care
sa efectueze operatii de supraveghere a functionarii sau de remediere periodica a defectiunilor
aparute.
¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz;
Protectia mediului constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice, centrale si locale,
precum si a tuturor persoanclor fizice, juridice, statul recunoscand tuturor persoanelor dreptul la
un mediu sanatos.
Solutiile tehnice propuse in prezenta lucrare reduc la minim impactul negativ asupra mediului, in
conditiile de siguranta si eficienta in toate fazele ciclului de viata a lucrarii proiectate: proicctare,
executie si exploatare.
Pe toata durata de viata a instalatiilor se vor respecta cerintele impuse prin SR EN 1SO
14001/2005.
Prin lucrarile prevazute in prezentul proiect nu sunt afectati factorii de mediu si nu se impun
lucrari de reconstructie ecologica, deci nu necesita studiu de impact asupra mediului.
Conform Legii 137/1995 executantul lucrarii are urmatoarele obligatii :

1. sa asigure sisteme proprii de supraveghere a instalatiilor si proceselor tehnologice

pentru protectia mediului;

36
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2. sanu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri

de orice fel.

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

Protectia calitatii apei

Procesul tehnologic, specific lucrarilor de retele electrice supraterana, nu are impact asupra
calitatii apei.

Protectia aerului

Tehnologia specifica executiei retelelor electrice subterane nu conduce la poluarea acrului. Pe tot
parcursul derularii lucrarilor se iau masuri de reducere la maxim a prafului, atat prin udare cat si
prin manevrarea cu grija a utilajelor folosite.

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatarii neexistand nici o
forma de emisie.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Instalatiile proiectate nu produc zgomote sau vibratii.

Utilajele specifice transportului instalatiilor necesare pentru realizarea investitiei nu vor stationa
mult in zona, timpul de stationare fiind doar cel pentru descarcarea materialelor, functionarea
acestora nu dauneaza zonei.

Se va respecta programul de liniste legiferat, intre orele 22 si 6.

Protectia impotriva radiatiilor

Instalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjurator, oameni si animale.
Radiatiile electromagnetice produse nu au un nivel semnificativ de impact asupra mediului.
Protectia solului si subsolului

Lucrarile din prezentul proiect nu polueaza mediul.

Protectia ecosistemelor terestre

Lucrarile din prezentul proiect nu au impact asupra ecosistemului terestru. Ecosistemul acvatic
nu exista in zona de lucru, deci nu este afectat.

Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public
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Se vor lua masuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executarii lucrarilor sa fic
minime,

Gospodarirea deseurilor

Nu este cazul pentru lucrarile din prezenta documentatie.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Se respecta, cu precadere. prevederile urmatoarelor legi:

OUG 195/2005 — privind protectia mediului

Ord. MAPPM nr. 756/1997 — Reglementari privind evaluarea poluarii mediului

Legea nr. 26/1996 privind Codul Silvic

Legea nr. 107/1996 - Legea apelor modificata si completata prin Legea 310/2004, Legea
112/2006 si OUG 12/2007

HG nr. 525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica

Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor

Legea nr. 7/1996 a cadastrului

Legea nr. 123/2012 a energiei electrice

Ord.MIC nr. 1587/1997 de aprobare a listei categoriilor de constructii si instalatii industriale
generatoare de riscuri tehnologice

Ord.MIR nr. 344/2001 pentru prevenirea si reducerea riscurilor tehnologice

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se
integreaza, dupa caz.

Nu este cazul.

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

Nu este cazul.

Reg. Com.: 140,21
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4.6 Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea
financiara.

Obiectivul prezentei investitii este realizarea unei centrale fotovoltaice conectata la Sistemul
Energetic National prin utilizarea energiei solare ca resursa energetica pentru UAT
PIETROASA, avand o putere instalatd de 357,84 KWp.

Metodologie:

Analiza financiard are ca obiectiv principal sa previzioneze si si analizeze fluxurile de
numerar generate de proiect, dar si sa calculeze indicatorii de performanti financiara ai
proiectului. Tn acest sens, a fost elaborat un model financiar in cadrul caruia s-au realizat estimari
ale veniturilor si costurilor investitiei, a fost estimat necesarul de finantare al investitiei si s-a
evaluat sustenabilitatea si profitabilitatea proiectului prin prisma fluxurilor de numerar generate
pe parcursul perioadei de analiza.

Analiza financiara si economica reprezinta un instrument necesar in luarea deciziilor de
alocare a resurselor in cazul proiectelor de investitii atat private cat si publice.

Aceasta este 0 modalitate de evaluare a unei achizitii sau a unui proiect din punctul de vedere al
cficientei economice. In esenta, consta in compararea costurilor totale cu beneficiile exprimate in
termeni financiari.

Analiza financiara si economica este un cadru conceptual aplicat oricarei evaluari
cantitative, sistematice a unui proiect investitional public sau privat sau a unei politici
gtl\}ernamcnlale din perspectiva publica sau sociala. Este o componenta esentiala de
fundamentare a fezabilitatii unui proiect investitional din punct de vedere al impactului asupra
mediului economic, social sau al mediului ambiental si reflecta toate valorile pe care societatea
este dispusa sa le plateasca pentru un bun sau serviciu, respectiv costurile de oportunitate pentru
societate.

Rezultatele modelului financiar se concretizeaza in calculul si analiza urmatorilor indicatori pe

baza carora a fost evaluata performanta financiari si sustenabilitatea proiectului in fiecare din

variantele analizate:
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— Valoarea Actualizata Neta (,,VAN”) - este un indicator de eficientd a investitiei,
caracterizand in valoare absolutd aportul de avantaj economic al unui proiect. Indicatorul
se calculeaza ca suma a tuturor fluxurilor de numerar, actualizate la o rata adecvata ce
reflecta riscul pe care si-1 asuma investitorul cind alege sa demareze proiectul respectiv.
Astfel, indicatorul realizeaza compararea intre fluxul de numerar total degajat pe durata
de viatd economica a unui proiect si efortul investitional total. exprimate in valoare
actuala. Dacd VAN obtinuta este o valoare pozitiva, investitia a atins cerintele minime:;

dacd nu, investitia ar trebui reanalizat.

— Rata Interna de Rentabilitate (,,RTR”) - reprezintd acea rati de actualizare folosita
pentru calculul valorii actualizate a fluxurilor de numerar si de investitii ale proiectelor,
care face ca suma valorii actualizate a fluxurilor de numerar generate sa fic egali cu suma
valorii actualizate a costurilor de investitii si deci venitul net actualizat sa fie nul. Astfel,
RIR exprima capacitatea obiectivului de investitii de a genera profit pe intreaga durata

eficientd de functionare.

— Fluxul de numerar cumulat - prezintd suma cumulati a fluxurilor financiare nete
neactualizate generate de proiect. Pentru ca un proiect sa nu intre in blocaj financiar, este
necesar ca fluxul de numerar cumulat sa fie mai mare sau egal cu 0 pe fiecare an al

analizei.

Aceasta analiza este relevanta din urmatoarele motive:
— Pentru a verifica daca proiectul propus este fezabil din punct de vedere financiar. Au fost
astfel calculati si analizati urmatorii indicatorii economici: rata interna de rentabilitate
finanicara a proiectului si valoarea financiara neta actualizata generata de proiect (RIR si

VAN);
— Pentru a verifica daca proiectul necesita co-finantare externa.

Criteriile de decizie

Reg. Com.: J40)x ) {g@f- 25837539
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Principalele criterii de decizie de investitie sunt valoarea venitului net actualizat economic
(VNA) si valoarea ratei interne economice de rentabilitate a proiectului (RIR). Pentru
implementarea proiectului este absolut necesar ca VNA economic > 0 si RIR investitei > rata de
actualizare (4%). Pentru evaluarea impactului a fost calculata si rata B/C (beneficii economice
per costuri).

Perioada de referinta si evaluare

Scopul evaluarii este de a capta toate beneficiile economice ale proiectului, ceea ce conduce la
evaluarea proiectului pe perioada de viata scontata a activului cu viata cea mai lunga.

Perioada de referinté sau orizontul de analiza reprezinta numarul de ani pentru care sunt furnizate
previziuni in analiza cost-beneficiu. Previziunile proiectelor ar trebui sa includé o perioada
apropiatd de durata de viata economica a acestora si destul de indelungata pentru a cuprinde
impacturile pe termen mai lung.

Pentru prezentul proiect durata de evaluare a fost stabilita la 20 de ani care include perioada de
investitie (12 luni).

Moneda utilizata in analiza

Analiza cost beneficiu a fost realizata in moneda lei. Este recomandat realizarea analizei
financiare si economice in moneda lei pentru a evita eventualele distorsiuni care pot aparea din
evolutia cursului.

Rata de actualizare

Rata actualizarii in cazul analizei economice a proiectelor de investitii se numeste rata sociala de
actualizare si incearca sa reflecte punctul de vedere social asupra modului in care viitoarele
beneficii si costuri trebuie sa fie evaluate fata de cele actuale. Ea poate diferi de rata financiari a
rentabilitdtii in cazul in care piata capitalului este imperfecta.

Comisia Europeana recomanda pentru tarile de coeziune utilizarea unei rate financiare de
actualizare de 4% si a unei rate de actualizare sociala de 5%

Rata de actualizare se va utiliza in calcularea indicatorilor de performanta a proiectului, respectiv
Valoarea Neta Actualizata financiaré si economicd (FNPV si ENPV) si Raportul Beneficiu —

Cost (Rb/c).

Reg. Com.: J40/21
Tel: 0730.11.00.11
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In cadrul analizei financiare a fost utilizata o rata de actualizare de 4% iar in cadrul analizei
economice, rata de actualizare a fost stabilita la nivelul de 5%.
Valori nominale versus valori reale
In practica se pot utiliza atat valori nominale cat si valori reale (preturi constante) pentru
exprimarea beneficiilor si costurilor
Regula care trebuie urmarita: ,,Daca beneficiile si costurile sunt exprimate in valori nominale,
analistul va trebui sa utilizeze o rata de actualizare nominala, iar daca beneficiile si costurile
sunl masurate in valori reale, va utiliza o rata reala de actualizare. Ambele meitode vor conduce
la acelasi rezultat.”
Analizele financiare si economice au fost realizate in preturi constante 2023.
Valoarea proiectului luata in considerare in analiza financiara si economica
Costul de investitie luat in considerare este costul total al proiectului conform Deviz
Proiect, cu TVA. Valoarea este de Scenariul 2 — Valoare totala, inclusiv TVA: 2.410.829.82 lei
TVA-ul nu a fost luat in calcul in analiza economica dar a fost luat in considerare in cadrul
analizei financiare.
Costul total al proiectului este format din:
— Costuri de pregatire (servicii de asistenta tehnica pentru pregatirea si conceperea
proiectului)
— Costuri cu investitia.

Termenul de realizare a investitie este de cinci luni. iar costurile proiectului au fost repartizate pe

aceasta perioada astfel:

Valori cu TV A, neactualizate, nominale

INV (cu TVA) |INV (fara TVA)

1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA / fara TVA 2.405.796,57 2.133.232,11

Din care C+M 737.032,44 619.354,99

2. esalonarea investitiei (INV/C+M): NV (cuTVA) | C+M (cu TVA)

- anul 1

Zt?O\NG 57 | 2.133.232.11

& anul [1 0,00
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*Valoarea costurilor diverse si neprevazute a fost preluata in calculul indicatorilor financiari ai
investitiei deoarece aceasta este inclusa in bugetul de lucrari si, prin urmare, este deja alocata,
reprezentand un flux efectiv de bani.

Este recomandata o abordare globala a costurilor implicate de dezvoltarea proiectului pe intreaga
durata de previziune. Viziunea asupra proiectului trebuie sa tina seama si de costurile
operationale implicate de dezvoltarea proiectului.

In urma analizei multicriteriale a fost stabilita o varianta optima. cele doua alternative tehnice
fiind evaluate din punct de vedere al costurilor, al contributiei la indeplinirea obiectivelor tehnice
precum si din punct de vedere al beneficiilor economice produse.

Valoarea reziduala

Pentru tarile care folosesc valoarea reziduala cel mai comun mod de estimare este folosirea
amortizarii “liniare” (% fix din valoarea originala pe an).

Pentru estimarea valoarii reziduale s-au luat in considerare urmatoarele date:

Valori cu TVA, neactualizate, nominale

Valoare investitie (I.ei) | Durata economica de viata (ani) ‘ Valoarea reziduala (Let)

2.405.796,57 25 0

Valoarea reziduala a mijloacelor fixe reprezinta valoarea recuperarilor (materiale, piese de
schimb) din mijloacele fixe scoase din functiune la expirarea duratei normale de functionare. Din
valoarea acestor recuperari se scad cheltuielile facute cu scoaterea din folosintd a mijlocului fix
respectiv, diferenta reprezentand valoarea reziduala.

(http://www.conta.ro/dictionar litexa.php?litera=v).
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In concluzie: Valoarea reziduala reprezintd una dintre categoriile de valori care se folosesc in
evaluarea unei intreprinderi, in general, sau a unui proiect de investitii, in cazuri particulare. Ea
aratd valoarea pe care o entitate sau o investitie o are la finalul perioadei de previziune explicite
corespunzand orizontului de prognoza in care cash flow-urile nu mai pot fi calculate cu
credibilitate, fiind vorba despre o durata de timp mai mare de 10 ani (perioada de previziune
neexplicitd).

Cu cat perioada de previziune explicitd este mai redusi, cu atit ponderea valorii reziduale
(actualizate) in valoarea (globala a) intreprinderii este mai mare si invers. Prin urmare, se
constata ca relatia dintre orizontul de prognoza explicit si valoarea reziduala este de inversa
proportionalitate, valoarea companiei nefiind influentatd de marimea duratei de previziune

explicite sau de cea a ratei de actualizare.
Costurile de intretinere, operare si administrare

Costurile de intretinere sunt costuri care apar in perioada operationala a proiectului si sunt
destinate mentinerii proiectului la un nivel de calitate care sa permita atingerea indicatorilor de

eficienta ai proiectului.

O descriere mai amanuntita a acestor costuri si a modului de formare se regaseste la evolutia

prezumata a costurilor de operare.

Factorii care influenteaza aceasta categorie de costuri sunt:
— Standardul de calitate al infrastructurii;
— Conditiile de clima;
— Politica de intretinere a infrastructurii.
O descriere mai amanuntita a acestor costuri si a modului de formare se regaseste la evolutia

prezumata a costurilor de operare.

Entitatile implicate si beneficii obtinute




Analiza financiar-economica utilizeaza o metodologie specifica determinata de faptul ca
realizarea proicctului nu genereaza intrari financiare directe, ci iesiri (reprezentate de cheltuieli
de mentenanta - intretinerea anuala, intretinerea periodica. cheltuieli de operare).
Analiza estimeaza intrarile si iesirile financiare pentru entitatile implicate, atat separat, cat si la
nivel consolidat.
Entitatile considerate in analiza economica sunt:
— UAT Comuna PIETROASA. Aceasta entitate va beneficia in urma realizarii proiectului in
primul rand datorita faptului sunt responsabile cu utilizarea rationala si eficienta a resurselor

energetice.

Aceasta entitate va avea urmatoarele sarcini: asigurarea {inantarii pentru realizarea proiectului;
contractarea constructorului si a furnizorului de echipamente; acceptarea lucrarii in momentul
finalizarii acesteia; este responsabila pentru lucrarile de intretinere anuala pe intreaga durata de
viata a proiectului si ulterior.

Beneficiile vor consta in:

o Cresterea notorietatii si sporirea imaginii proprii;
o Utilizarea rationala si eficientd a resurselor energetice.

Costurile directe generate de proiect sunt costurile de operare, de capital si costurile de
intretinere curenta si periodica. Ele au fost cuprinse si in cadrul analizei economice pentru a
cuantifica efectul economic global al proiectului.

Analiza comparativa a scenariilor “Cu proiect™ si “Fara proiect” va evidentia economiile
generate de implementarea proiectului.

Este de asteptat ca implementarea proiectului sa generaze un impact pozitiv asupra calitatii vietii
locuitorilor localitatii PIETROASA si au fost identificate si cuantificate beneficiile din realizarea
proiectului.

Analiza financiara urmareste evolutia costurilor directe legate de lucrarile de intretinere suportate

de initiatorii proiectului (UAT Comuna PIETROASA).

Analiza optiunilor
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Identificarca optiunilor urmareste gasirea diferitelor alternative de atingere a obiectivelor
specifice (si a standardelor, dupa finalizare) ale proiectului, care au fost stabilite in sectiuneca
precedenta.

Pentru realizarea acestui proiect au fost luate in calcul mai multe variante pentru a identifica
alternativa care asigurd atingerea obiectivelor stabilite la un cost total minim pentru societate:
Varianta pesimista, si anume: UAT PIETROASA implementeaza proiectul farda ajutor de stat.
Varianta realista si anume: UAT PIETROASA implementeaza proiectul cu ajutor de stat.
Toate variantele de mai sus au la baza urmatoarelor considerente:

Parcul fotovoltaic este formati dintr-un sistem de panouri fotovoltaice care produc energia
electrica in curent continuu (CC) si care prin intermediul unor invertoare electronice transforma
curentul continuu (CC) in curent alternativ (CA) cu caracteristicile de frecventasi tensiune
impuse de aparatajul beneficiarului parcul fotovoltaic va avea o putere instalata de
0,35784 MWp.

Parcul fotovoltaic se conecteaza la RED, prin medie tensiune, energia rezultata urméand

a fi preluata de citre aceasta.
Intreaga parcela va fi complet inchisa de gard perimetral. Parcul fotovoltaic va putea fi inlaturat
la finalul duratei de viatd a obiectivului. Instalatia va fi prevézuta cu protectie antitrisnet.

Intre instalatii si punctul de montaj al invertoarelor se vor executa trasee subterane la o
adancime de maxim 0.8 m. Traseele subterane vor fi marcate la suprafatad prin jaloane si vor fi
eliminate la finalul duratei de viati a obiectivului.

Parcul fotovoltaic este amplasat intr-un mod eficient, logic si matur din punct de vedere

tehnico-strategic, modulele fotovoltaice fiind pozitionate in serie si paralel.
Alte echipamente de masura, control si automatizare se instaleaza in camera
tehnici existenta.
Costul de investitie

In conformitate cu devizul general, valoarea investitiei propuse prin proiect se ridica la suma de
2.410.829,82 fara TVA.

Municipiul Bucuresti, 3 Sgtea 25
Reg. Com.: J40{211 21\ -
Tel: 0730.11.00. 10 \Weh &
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Costuri operationale
Costurile de operare sunt reprezentate de costurile de intretinere curenta si capitala pentru
obiectivele de investitie, costurile cu utilitatile precum si costurile cu personalul angajat. Aceste
costuri sunt suportate din bugetul localitatii PIETROASA.
Toate costurile operationale ce se vor regasi mai jos sunt costuri generate exclusiv de
implementarea proiectului. Aceste costuri suplimentare se adauga costurilor actuale pe care
Comuna PIETROASA le are cu intretinerea infrastructurii existente la nivel local.
Astfel aceste costuri sunt costuri incrementale, adica diferenta dintre costurile operationale cu
proiect si costurile fara proiect.
Costurile operationale identificate pe orizontul de timp al proiectului sunt structurate astfel:

— Costuri cu personalul angajat pentru operarea infrastructurii - se va utiliza personalul

existent. Solutia propusa necesita personal suplimentar pentru exploatare. respectiv 1

persoana cu norma intreaga, electrician autorizat,.
— Costuri de intretinere si reparatii curente — servicii externalizate:

Costuri cu personalul

Necesarul de personal suplimentar pentru exploatare, va fi de | persoana. electrician autorizat
(de recomandat Manager Energetic) cu jumatate de norma realizandu-se astfel o crestere la
costurile cu personalul, care se va ocupa de gestionare parc fotovoltaic

Astfel cresterea la costurile salariale va fi de | persoana x jumatate de cost salarial total lunar x
12 luni, respectiv 1 persoana x 4.000 lei / luna x 0,5 x 12 = 24.000 lei.

Costurile cu personalul, au fost estimate la 24.000 lei incepand cu anul 1, anul 0 fiind anul de

implementare proiect. Pentru acestea s-a aplicat o crestere procentuald. egala cu cresterea

salariilor si a bunurilor de consum comunicata de Comisia Nationald de Strategie si Prognozd.

MACROECONOMICI 2022 — 2026, iar din anul 2027 sa fie mentinuta la valoarea indicatorului

prognozal pentru anul 2027 (2.9%).

Costuri de intretinere si reparatii curente

Municipiul Bucuresti
Reg. Com.: 140;‘2.1
Tel: 0730.11.00
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Lucrarile de reparatii ale investitiei constau in totalitatea lucrarilor fizice de interventie care au ca
scop compensarea partiala a uzurii fizice produsa ca urmare a exploatarii normale sau a actiunii
agentilor de mediu, imbunatatirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de gradul de folosire,
refacerea sau inlocuirea de elemente sau parti iesite din uz care afecteaza siguranta in exploatare.

Costurile estimative de operare pe durata normaia au fost estimate, incepand cu anul I la o

valoare de 18,.966.07 lei / an, . anul 0 fiind anul de implementare proiect. Pentru acestea s-a

aplicat o crestere procentuald, egala cu cresterea salariilor si a bunurilor de consum

connmicatéd de Comisia Nationald de Strategie si Prognoza PROGNOZA DE IARNA 2023 -

PROIECTIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI 2022 — 2026, iar din anul

2027 sa fie mentinuta la valoarea indicatorului prognozat pentru anul 2027 (2.9%).

Costurile administrative au fost estimate ca fiind 0. containerele, respectiv toaletele ramanand de
la organizarea de santier.

Costurile cu redeventa sunt 0, terenul apartinand UAT PIETROASA.

Costuri cu taxe si licente anuale, conform Ordin 140/2022, anexa nr 4, art 1 (3125 lei) si anexa nr
4 art 15. (3125 lei).

Coturile cu energia electrica. sunt estimate din autoconsum, numai nocturn si iluminat perimetral

exterior fiind de 0.3 MWh/an.

Venituri operationale
Initiatorul proiectului doreste prin realizarea acestei investitii obtinerea unor beneficii de natura
economica si nu isi propune obtinerea unui venit de natura financiara particular pentru proprictar
sau utilizator.
Plan financiar de sustenabilitate pe perioada operationala
Sustenabilitatea proiectului a fost analizata pentru perioada de analiza luand in calcul
urmatoarele elemente:

— valoarea investitiei;
sursele de finantare;

— cheltuielile de operare;
— cheltuielile de intretinere capitala.
Fluxul de numerar (cash-flow) trebuie sa demonstreze sustenabilitatea financiara, care consta in

aceea ca proiectul nu este supus riscului de a ramane fara disponibilitati de numerar.

fdetapoector 2
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Solvabilitatea si viabilitatea sunt asigurate daca rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este
pozitiv pe perioada intregului orizont de timp. In cazul in care conditia de sustenabilitate
financiara nu este indeplinita (rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este negativ). se
procedeaza la revizuirea planului financiar tinand cont de nivelul de suportabilitate si
disponibilitate al grupului tinta vizat de proiect.

Asa cum se observa din tabelul de durabilitate financiara. proiectul este sustenabil financiar,
fluxul de numerar net cumulat este pozitiv sau egal cu zero pe toata durata de analiza a
investitiei.

Calculul indicatorilor de performanta financiara

Analiza economica s-a facut in baza Regulamentului pentru atestare a managerilor energetici si a
societdtilor prestatoare de servicii energetice (SPSE), Anexa nr. 5 care obligd managerii
energetici ca in studiul de caz al proiectelor de eficientd energetica (inclusiv proiectele pentru
implementarea surselor de energie regenerabild) sa includa: “perioada de recuperare a
investitiei, alti indicatori tehnico-economici relevanti pentru studiu de caz”
Indicatorii pe care ii vom calcula sunt:

1. Criteriul Valorii Actualizate Nete, VAN;

2. Criteriul Durata de Recuperare Actualizate, DRA (Ng):

3. Criteriul Ratei Interne de Rentabilitate (RIR).
Primii doi indicatori sunt cei mai relevanti deoarece:
Criteriul VAN este unul dintre cele mai utilizate criterii economice deoarece

e este criteriul care prezinta cel mai bine eficienta economica a unei solutii;

e este intotdeauna o valoare ceruta de banci in cazul acordarii de credite;

e celelalte criterii deriva din VAN,

De asemenca conform “Ghidului privind Analiza Cost Beneficiu a proiectelor de investitii,
intocmit de Comisia Europeand, ANEXA C INDICATORII DE PERFORMANTA Al
PROIECTULUI” VAN este indicatorul preferat fiind un indicator de performanta foarte simplu,
precis si este in general dezirabil fie din punct de vedere financiar, fie economic. Atunci cand
sunt luate in considerare optiuni diferite, clasificarea in functie de VAN a alternativelor o indica
pe cea mai buni.
Critertul duratei (perioadei) de recuperare a investitiei (in valori actualizate), DRA
(NR). este un criteriu des folosit deoarece:

e este un criteriu simplu de aplicat;

e da informatii avand semnificatie fizica, usor de inteles;

e permite atat stabilirea economicitdtii unei solutii cat si alegerea solutiei optime dintr-un sir
de solutii posibile (cu respectarea acelorasi conditii de actualizare);

o
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e permite compararea unor solutii care nu trebuie sa fic in mod obligatoriu echivalente din
punct de vedere al efectelor.

Criteriul RIR, conform “Ghidului privind Analiza Cost Beneficiu a proiectelor de investitii,
intocmit de Comisia Europeand, ANEXA C INDICATORII DE PERFORMANTA Al
PROIECTULUI” are dezavantajul ca senzitivitatea la momentul obtinerii beneficiilor: atunci
cand exista proiecte care nu reusesc s producd efecte benefice pentru multi ani, RIR tinde sa fie
mai micd comparativ cu proiectele cu o distributie echilibratd a beneficiilor de-a lungul timpului,
chiar daca valoarea netd actualizata in primul caz poate fi mai mare. Deoarece clasificarea RIR
poate fi inselatoare si cerintele de informatie pentru calcul VNA si RIR sunt aceleasi cu exceptia
ratei de actualizare, intotdeauna este indicat sa se calculeze VNA a proiectului.

1. VAN reprezinta suma algebrica a veniturilor nete anuale actualizate

Forma analitica a criteriului depinde esential de momentul de referinta considerat pentru
actualizare. Din acest punct de vedere, apar doud cazuri distincte $i anume:

1.momentul de referintd considerat pentru actualizare este momentul demararii proiectului de
investitii;

2.momentul de referinta considerat pentru actualizare este momentul inceperii exploatarii
proiectului de investitii.

In cazul considerarii drept moment de referintd momentul demarérii proiectului de investitii
valoarea neta actualizat se determini cu relatia:

VAN = —Cp + 2—7
LT (Tt ay
r=
Unde:
e ;- Costul investitiei totale la nivelul anului 0;

e IN;- incasarile efectuate in anul ,,i"- intrari;

Ci- cheltuielile (costuri) de exploatare din anul ,,i”" - exclusiv amortismentele - iesiri ;
o [; - investitiile efectuate din fonduri proprii in anul .i”;

e a—rata de actualizare considerata;

e N — durata pe care se calculeazi valoarea netd actualizat (durata de analiza).

Indiferent de momentul considerat pentru actualizare, o solutie este economicd dacdi:

NMunicipiul Bucures
Reg. Com.: J40/211
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B

consalting & iechnical supzar:

SC CXB CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT SRL

2. Se defineste drept durati de recuperare (in valori actualizate) a investitiei, Nk numarul de ani
pentru care se indeplineste relatia:

N R

o COUN, -G -1
VAN =—Cg-r ZT&S‘_:O

t=1

Durata de recuperare a investitiei (in valori actualizate) este durata de exploatare a
obiectivului, la sfarsitul cdreia se poate acoperi investitia initiald si realiza un venit suplimentar
corespunzator ratei de actualizare considerate.

Teoretic, decizia de acceptare sau de eliminare a unui proiect de investitii ar trebui luatd prin
compararea duratei de recuperare a investitiei Nr cu durata de analiza a obiectivului, N . Daca:

proiectul de investitii poate fi acceptat, el aducand venituri actualizate nete
iar daca:
Ng = N

proiectul trebuie respins, el neaducand venituri nete pe perioada de viatd a investitiel.

3. RIR exprimi rentabilitatea unui proiect de investitie, si anume rata de actualizare pentru
care veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile
(costurile) actualizate.

Rata interni de rentabilitate misoara rata de rentabilitate a oricarui proiect. Prin urmare. in acest
moment, valoarea actuala neta (VAN) devine zero.
El se determini rezolvind ecuatia:
N
) IN, = C, =
VAN = —-C, + — =0
o (1+RIR)

Unde N este durata de analizd (20 de ani).
Pentru determinarea economicititii unei investitii trebuie cunoscutd rata de actualizare, a,
deoarece ca trebuie comparatd cu rata internd de rentabilitate. Rentabilitatea unui proicct se
estimeaza in raport cu valoarea RIR astfel:

4T DS de | an

De asemenea durata de implementare a inv
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In continuare vom face simuliri ale indicatorilor tehnico-economici dupi cum urmeaza:
e Pretul energiei clectrice a fost luat in considerarea de pe OPCOM (Operatorul Pietei de

Energie Electrica si Gaze Naturale).
e Durata de analizia — N=20 ani:

e Rata de actualizare a=5% conform studiului de fezabilitate;

Puterea instalata l
_ disponibilala _ :;;rc;;ztliea::lt?lé la e:;f;ie Total valoare energie produsa
An sfarsitul anului
[kwWp] [MWh] [lei/MWh] [lei]

0 2024 357.84 0
1 2025 352,59 463,30 854,69 395.980,73
2 2026 350.65 460,78 800,39 368.802,43
3 2027 348.75 458,24 741,07 339.584,23
4 2028 346.81 463,30 680,74 315.387,00
5 2029 344,91 460,74 621,41 286.305,43
6 2030 343.00 458,23 565,10 258.944,93
7 2031 341.13 463,30 504,77 233.861,56
8 2032 33927 460,73 504,77 232.562,75
9 2033 337.40 458,22 504,77 231.285,17
10 2034 3135.53 463,30 504,77 233.861,56
11 . 2035 333.70 460,73 504,77 232.560,49
12 2036 331.87 | 458,17 504,77 231.271,85
13 2037 330.04 463,30 504,77 233.861,56
14 2038 32821 460,76 504,77 232.578,23
15 2039 326,42 457,91 504,77 231.137,09
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16 2040 354D e 504,77 233.861,56
17 2041 35085 46063 504,77 232.514,12
18 2042 S30166 wa— 504,77 231.157,25
19 2043 S GETEH 504,77 233.861,56
20 2044 31902 i 504,77 232.561,05

e Bvolutia cursului de schimb euro-lei s-a facut aviand ca premisa cursul de schimb anual
raportat de BNR pe perioada 2005-2022 dupa care s-a calculat aplicand o functie
statistica de tendinta liniara.

Rezulta:
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Performanta financiara a proiectului yarianta pesimista — fara finantare ME
Indicator al | Valoare :

; : ' Concluzie

| proiectului | rezultata

INVESTITIE

Rata interna de

s Mai mica de 4% (rat: ctuali "0l .
rentabilitate 6.19% l'-\e/ll?thglillcgnat;iifr(r ita de actualizare) = proiectul nu este
' (RIRF/C) ) )
Valoarea > 0 (valoare pozitiva) = veniturile nete au capacitatea de :
actualizata neta 2.302.654,01 acoper c;%mpile dccin stitii pac 4
| (VNAF/C) | acoperi costurile de inve

‘ Performanta financiara a proiectului varianta realista — cu finantare ME

Indicator al Valoare
proiectului rezultata

INVESTITIE

|' Concluzie

Rata interna de
rentabilitate 172,4%
| (RIRF/C)

=4% (rata de actualizare) = proiectul este rentabil financiar

Valoarea - 5 g8 ;
; = . . ~ 2t a0 - .
actualizata neta 2.302.654.01 0 (valoare pozitiva) = veniturile nete au capacitatea de a

(VNAF/C) ‘ acoperl. costurile de investitii

Avand in vedere variatiile de pret ale energiei electrice si lipsa independentei energetice care pot

duce la deficiente in furnizare cat si_cresteri ale pretului energiei, se recomanda ca proiectul sa fie

finantat mixt si anume din surse proprii cu sprijin financiar de la Ministerul Energici, pentru a

garanta sustenanbilitatea si fezabilitatea proiectului,

In concluzie, rezultatele analizei financiare releva faptul ca proiectul cu sprijin financiar, este

sustenabil si sigur,

unicipiul Bucurestr,
Reg. Com.: 140/2113
Tel: 0730.11.00.11; W




4.7 Analiza economica- analiza cost-eficacitate

Avand in vedere amplitudinea impactului economic si social al proiectelor de infrastructura
rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar in masura in care sunt sustinute si completate
cu cele ale analizei socio-economice.

De regula, proiectele de infrastructura prezinta o rata interna de rentabilitate financiara mai mica
decat rata de actualizare. Faptul ca aceste proiecte nu prezinta o profitabilitate. finantarea lor nu se
poate realiza prin metode clasice, cum ar fi cea a imprumuturilor bancare.

Scopul declarat al proiectelor de infrastructura este bunastarea economica si sociala, ceea ce poate fi
masurat doar cu ajutorul indicatorilor de performanta din analiza socio-economica.

Metodologie

Rationamentul analizei socio-economice este evidentiat in figura urmatoare:

Proiectul este dezirabil din punct de

Proiectul este respins pentru ca
vedere economic si conduce la o proiectul produce beneficii negative
alocare judicioasa a resurselor asupra regiunii

Rationament analiza socio-economica

Ltapele analizei socio-economice

60
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Din analiza economica trebuie excluse taxele
indirecte (de exemplu TVA), obligatiile
: angajatorului in ceea ce priveste salariile sau
—: orice subventii. Din punctul de vedere al
: societatii aceste elemente constituie
transferuri si nu fluxuri de cash.

Pasul 1. Corectii fiscale

‘r D i R T S A

Pasul 2. Corectii pentru externalitati Cuantificarea si monetarizarea
'5 externalitatilor proiectului (beneficii si costuri
i economice).

" R
Pasul 3. Corectii pentru transformarea : Utilizarea preturilor umbra pentru calculul
preturilor de piata in preturi contabile '; costului de oportunitate al input-urilor si
(preturi umbra) : output-urilor.

‘r ---------------------------------------------------------------------
Pasul 4. Calculul indicatorilor de : Calculul indicatorilor de performanta utilizand
performanta (ERR si ENPV) '§ rata de discount sociala.

Principalele beneficii ale proiectului

Deoarece componenta principala a investitiei este reprezentata de realizare unei centrale fotovoltaice,
proiectul va produce beneficia din punct de vedere energetic si economic, in proportia cea mai
ridicata, dar si de natura proiectelor sociale si de mediu.

Prin implementarea proiectului se vor reduce cheltuielile cu energia electrica.

Beneficii pentru locuitorii UAT PIETROASA

Cele mai relevante beneficii generate de implementarea investitiei in perioada operationala sunt
beneficiile sociale:

o Reducerea nivelului poluarii in orgs:

o Reducerea cheluieliler cu energ

61
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Corectii: externalitati. fiscale, preturi contabile

Externalitati

Externalitatile sunt beneficii si costuri socio-economice care se manifesta dincolo de ,.domeniul”
proiectului si influenteaza bunastarea comunitatii fara compensatii monetare.

Externalitatile pot fi privite din punct de vedere economic. social sau impact asupra mediului si pot fi
diferentiate in functie de ciclul de viata al proiectului (lansare sau perioada investionala si crestere si

maturitate sau perioada operationala).

Perioada investitionala
Astfel, in perioada investionala trebuie luate in calcul eventuale pierderi pe care utilizatorii
proiectului le pot inregistra ca urmare a implementarii proiectului. Aceasta pierdere poate aparea in

cazul in care lucrarile de realizare a parcarii ingreuneaza accesul in scoala, insa nu va fi cazul.
Perioada operationala
Cele mai relevante beneficii generate de implementarea investitiei in perioada operationala sunt

beneficiile provenite din crearea conditiilor optime de viata si toate efectele descrise mai sus.

Distorsiuni fiscale, conversia in preturi umbra

Fluxurile de input-uri si output-uri din analiza financiara sunt grevate de taxe si impozite indirecte (de
exemplu TVA-ul). contributiile angajatorului la bugetul de stat in ceea ce priveste salariile si alte
subventii.

In afara distorsiunilor fiscale si a influentei externalitatilor, exista si alti factori care plaseaza preturile
in afara unei piete competitive: existenta unui regim de monopol, reglementarile legale pe piata
muncii (salariul minim de exemplu). politicile guvernamentale protectioniste sau de subventionare.
Aceste elemente de distorsionare a pietei se pot corecta cu ajutorul preturilor umbra.

Preturile umbra trebuie sa reflecte costul de oportunitate si disponibilitatea de plata a consumatorilor

pentru bunurile si serviciile oferite de infrastructura respectiva.

62
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Se considera ca pretul economic se stabileste astfel!:
— Pentru bunurile tangibile. valorea lor economica este data de pretul de paritate internationala

(pretul de import):

— Pentru factorii de productie (pamant. salarii), valoarea lor economica este data de costul lor de

oportunitate.

Preturile umbra se calculeaza prin aplicarea unor factori de conversije asupra preturilor utilizate in
analiza financiara.

Pentru calculul factorilor de conversie se utilizeaza adesea o tehnica numita analiza semi-input-output
(in engleza S10)*. Analiza SIO foloseste tabele de intrari-iesiri cu date la nivel national, recensaminte
nationale. sondaje cu privire la cheltuielile gospodariilor si alte surse la nivel national, cum ar fi date
cu privire la tarifele vamale, cotatii si subventii. Aceasta analiza poate fi folosita si la calculul
factorului de conversie standard.

Desi factorul de conversie standard se determina in mod normal prin calcularea factorilor de
conversie corespunzatori sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi si formula:

RS W +X)
unde, (M +Tm—Sm)+(X — Tx + Six)

— FCS = factor de conversie standard:

— M = valoarea totala a importurilor in preturi CIF la granita;
— X = valoarea totala a exporturilor in preturi FOB la granita;
— Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;
— Sm = valoarea totala a subventiilor pentru importuri:

— Tx = valoarea totala a taxelor la export;

— Sx = valoarea totala a subventiilor pentru exporturi.

Manualul Ecofin
* Sursa: Analiza cosi-beneficiu — conceple §i practicad Antliony
Editia a 1l-a, pagina 527

_Bolrdipdn, Deivid TG et hbore, Aillan B Vining, David L. Weimer. Editura ARC.
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Factorul de conversie pentru materialele de constructie
Cea mai mare parte a materialelor de constructie vor fi importate din Uniunea Europeana si in
consecinta factorul de conversie este acelasi ca si pentru materialele autohtone.
FCmateriale de constructie importate = 1
Factorul de conversie pentru forta de munca
Acolo unde nu exista informatii statistice detaliate despre piata fortei de munca, se sugercaza
folosirea unei rate de somaj regionale ca baza pentru determinarea pretului umbra pentru salarii. In
acest caz se utilizeaza urmatoarea formula3:
SW = FI x(1-u)x(1-)

unde,

— SW = pretul umbra salarii (shadow wage):

— FW = pretul de piata al salariilor (finance wage):

— u =rata de somaj regionala;

— t= cotele de contributii la bugetul de stat pentru salarii.
FCforta de munca = |
Preturi umbra pentru costuri investitionale

S-a presupus urmatoarea structura a costurilor investitionale:

~ Calcul factori de conversie cost investitie

E S e e e = e ey e P a2 T i Bl i L L

| | Factor de
- Articole cost Pondere i - Rata pret umbra

| conversie T f
A m—— s e 7 I . 025 . : i
M éterialé de constructie imp.i)'rtét.c . 15% o . .0,98 o 0 15
Materiale de.bo.nstruétié aulu.htﬁ}ic | 55% . . f - . {J,SS
Energie | 5% | 0.5 | 0,02
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Preturi umbra pentru costuri de intretinere

|
|
|
|

. Calcul factori de conversie cost intretinere

Articole cost

‘Forta de munca

‘Energie

TOTAL

Rezultatele analizei economice

i Factor de
‘Pondere _
. conversie
48,00% .00
' i46,00% 1,00
6.00% 10,50
— gigsl e

gRata pret umbra

ECHNICAL SUPPORT SRL

Principalii indicatori economici de performanta ai proiectului sunt redati in tabelul urmator:

Rezultatele Analizei Cost-Beneficiu Economica — Solutia propusa

Valori actualizate in euro:

Putceres Instalata ERRl e Yaloarea
: anwala la Cast curent |
o dispenibllala afisalin] emergled Sold [Eure] |Mwran Curs Cost curent
sfarsitel amsll ' prod use ) i ELRO Mwian [Lel
[kWpl an I.I.I'Li.i [Eur] [Ewral
(AW
At -
imiplemenan 357,84 -
Pravicm
An 352,54 A3 30| TRART T2 171,08 45841 B52,75
Al 350,05 A0 0 TAI25 18 (- 3T5.0M5,00 15047 14841 TGRS
Mg 3 348,75 AR8.29Y | GE25285 |- 206, TH 35 148 55 4.59541 T34 3R
A EEL | A&3.304 B33RE,28 |- 143 441,08 i3 M2 A.5841 =
A S EEE R Ak, 145 37.544,20 |- Ba. 8050, RE 124 50 A5EA1 20
Al & 343,04 A5H22R S2M5,05 |- A3B11.83 11358 455401 58382
An T 31,13 Ae33040)  AT0G5,57 13151, 10145 A.55411 503562
PO 33u 27 e 430 446.742,52 __5_@.__;—".:@4;.3& 10145 4551 50382
A 337,40 A38.21% £ BT 75 ! g1 gt s 50362 |

MU i i -
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A [ 335,53 43,304 AT.4RE,57 153.425,59 10145 A5 1 50382
Ad 1] 333,70 A0 4674207 ELEER E S 10145 45841 50382
At |2 33187 458109 488387 26 65073 10144 153541 50462
M 13 330004 Aod.d0q| 4700857 293.054,29 1014 1351 50382
A 14 3282 ApOFBL| A8 74563 EE LR 101,45 45541 503 k2
A 15 32842 450308 46455494 IR R55, 5] 101445 45841 50362
A L4 324 4 453300 47.003.57 433 555 48 101445 15541 503 52
Ai |7 32253 ae063( 4673274 ARG A%D 25 10145 .5801 503,82
An 14 320 04 ALTSa8| 4848005 537.052.26 101,45 5501 504 52
Agi |5 JIR T 463,304 AT.005,587 14055 83 101,45 q5e1 504,52
A M K] o AR 45874218 He 2 T ] 10145 R 50462

4.8 Analiza de Senzitivitate

3) Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 5i 4.8, in cazul obiectivelor de investitii a cdror valoare

totald estimatda nu depaseste pragul pentru care documentatia tehnico-economici se aproba prin

hotardre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanjele publice, cu

modificarile si completarile ulterioare, se elaboreazé analiza cost-eficacitate.

Analiza de senzitivitate este o tehnica de evaluare cantitativa a impactului modificarii unor variabile

de intrare asupra rentabilitatii proiectului investitional.

Instabilitatea mediului economic caracteristic Romaniei presupune existenta unei palete variate de

factori de risc care mai mult sau mai putin probabil pot influenta performanta previzionata a
proiectului. Acesti factori de risc se pot incadra in doua categorii:
— categorie care poate influenta costurile de inyg&fﬁ?‘i‘“
CA A
— categorie care poate influenta c]cy.Keme]e ash
\

\

*
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— analiza senzitivitatii, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor proiectului:

— calcularea valorii asteptate a indicatorilor de performanta ai proiectului.

Scopul analizei de senzitivitate este:
— identificarea variabilelor critice ale proiectului, adica a acelor variabile care au cel mai mare
impact asupra rentabilitatii sale. Variabilele critice sunt considerate acei parametri pentru care
o variatie de 1% provoaca cresterea cu 1% a ratei interne de rentabilitate sau cu 1% a valorii

actuale nete;
— evaluarea generala a robustetii si eficientei proiectului:

— aprecierea gradului de risc: cu cat numarul de variabile critice este mai mare, cu atat proiectul

este mai I'iSC&I"lt',

— sugereaza masurile care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiectului

Indicatorii luati in calcul pentru analiza senzitivitatii sunt:
— Rata Interna de Rentabilitate Financiara (RIRF)
— Valoarea Neta Actualizata Financiara (VANF)
— Rata Interna de Rentabilitate Economica (RIRE);

— Valoarea Neta Actualizata Economica (VNAE).

Etapele analizei de senzitivitate sunt:

Identificarea variabilelor de intrare susceptibile a avea o influenta importanta asupra rentabilitatii

proiectului

Pentru analiza de fata s-au luat in considerare urmatoarele variabile:
— Costul investitiei;
— Beneficiile resimtite

Variabile critice

Modificarea cu 1% a costului investitie determina o-modificare cu 1.50% a valorii VNAF/C, si cu

1,03% a valorii VNAE.
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Modificarea cu 1% a valorii beneficiilor determina o modificare cu 1,62% a valorii RIRE si cu
1,21% a valorii VNAE.

Valoarea prag

Cresterea de 3,57 ori a valorii investitiei conduce la obtinerea unei valori VNAE=0 si RIRE = 5%.

Scaderea cu 60,0% a valorii beneficiilor conduce la obtinerea unei valori VNAE = 0 si RIRE = 5%

Din analiza influentei separate asupra indicatorilor cheie de performanta se deduc urmatoarele:
— proiectul prezinta sensibilitate scazuta la cresterea valorii costurilor de investitie:
— proiectul prezinta o sensibilitate moderata la ambele variabile.

Concluzii:
— Pentru fiecare variabila s-au estimat valorile de maxim si de minim:
— Din influenta separata a variabilelor rezulta ca niciuna dintre variabile nu este critica pentru
rentabilitatea proiectului;
— Variatia simultana a variabilelor cheie releva faptul ca valoarea investitiei prezinta un grad de
variatie mai mare comparativ cu celalalte variabile care poate afecta rentabilitatea proiectului.
Acest lucru inseamna ca in conditiile in care cele doua variabile variaza simultan in conditiile
prevazute, valoarea investitiei poate fi considerata o variabila critica.
In concluzie, se apreciaza ca proiectul propus spre finantare prezinta o stabilitate buna din punctul de
vedere al rentabilitatii economice. dat fiind ca analiza de senzitivitate nu a identificat nici o variabila

critica.

4.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Managementul riscului presupune urmatoarele etape:
- Identificarea riscului
- Analiza riscului

- Reactia la risc

Analiza riscului — utilizeaza metode pre it ] asteptate. si ea Monte

Carlo si arborii decizionali
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Reactia la risc — cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea ris-
cului.

Riscul reprezinta nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la
probabili-tatea de aparitic a unui eveniment sau la influenta / efectul unui eveniment in cazul in care
acestase produce. Riscul apare atunci cand:

- un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia este nesigur;
- efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura:

S atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte.

Identificarea riscului
Pentru identificarea riscului, se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.
Analiza riscului
Aceasta ctapa este utila pentru determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul
si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperca unor metode de masurare a
importantei riscurilor precum si aplicarea lor la riscurile identificate.
Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea
de aparitie si impactul produs.
Reactia la risc
Tehnici de control ale riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele
categorii:
- Evitarea riscului - implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina
aparitia riscului;
- Transferul riscului — impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contractede
asigurare, garantii);
- Reducerea riscului —tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului:
- Planuri de contingenta — planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul

aparitiei riscului.

Tabel - Managementul riscului
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Tip de risc

Elementele riscului

Tip actiune corectiva

Metoda eliminare

Riscul

constructiei

Riscul de aparitie a unui
eveniment care conduce la im-
posibilitatea finalizarii acesteia la

timp si la costul estimat

Eliminare risc

Semnarea unui contract cu termen de

finalizare fix

Riscul de

Riscul de aparitic a unui

eveniment care genereaza cos-turi

Eliminare risc

Semnarea unui contract cu clauze de

garantii extinse ast-fel incat aceste costuri

vedere tehnologic

intretinere  |suplimentare de intretinere datorita )
sa fie sustinute de executant
executiei lucrarilor
, Beneficiarul va studia amanuntit
Asigurarea |Riscul ca beneficiarul sa nu poata
) ) Eliminare risc documentatia astfel incatsa nu apara o
finantarii asigura [inantarea
astfel de situatie
Beneficiarul impreuna cu proiectantul vor
Riscul ca solutiile tehnice sa nu fie
Solutiile studia amanun-tit documentatia astfel incat
corespunzatoare dinpunct de Eliminare risc
tehnice sa fie selectata solutia tehnica cea mai

buna

Grad de

Riscul ca locuitorii sa nu aprecieze

atractivitate sistemul nou creat, chiar sa o ) Realizarea unei promovari intense a
] : Eliminare risc . o
scazuta a vandalizeze si astfel sa nu investitiei in zona
proiectului realizeze beneficiile prevazute
) ) ) ] Semnarea unui contract de executie ferm cu
Preturile  |Riscul ca preturile materialelor sa o . . . . L
: . Diminuare risc durata speci-ficata si urmarirea realizarii
materialelor | creasca peste nivelulcontractat

programului conform graficu-lui.

Dupa cum se poate observa, riscurile de realizare a investitici sunt destul de reduse. iar

gradul lor de impact nu afecteaza eficacitatea si utilitateainvestitiei.

5. Scenariu / Optiunea tehnico - economica optima recomandata
5.1. Comparatia scenariilor / optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor
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[nsa. din cate se poate observa in cadrul Capitolului IV diferenta dintre cele doua scenarii

implica un cost superior in cadrul scenariului 2, beneficiile fiind similare.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului /optiunilor optim(e) recomandat(e)

Solutia alcasa este Scenariul 2. Acest scenariu este preferat fata de celelalte pentru ci se pliaza
cel mai bine pe conditiile existente in teren (pozitionare, putere instalatd disponibila, etc.) si

costul de investitie e mai redus, diferenta de cost nefiind justificata.

5.3. Descrierea scenariului / optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) Obtinerea si amenajarea terenului;
Panourile fotovoltaice se vor amplasa in locatiile aflata in administrarea UAT PIETROASA pe
domeniul public, iar din punct de vedere a amenajarii terenului, lucrarile care se vor executa sunt
urmatoarele:

A. Lucrari pregatitoare. Acces.
» Sistematizarea drumurilor de acces

* Pregatirea logisticii in depozite
* Stabilirea masurilor de protectia muncii
* Instalarea gardului

B. Sistematizare. Lucrari civile.
* Trasare topometrica

* Indepartarea stratului vegetal

* Nivelare

* Trasarea pozitiilor pilonilor de sustinere a bazelor
= Sdpatura santurilor pentru cabluri

e Instalarea pilonilor

C. Instalarea structurilor metalice
* Instalarea structurii de sustinere a panourilor

D. Instalarea echipamentelor electric
* Instalarea panourilor fotpvoltaics

* Instalarea invertoarelor
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* Instalarea tablourilor de conexiuni

* Instalarea cablurilor de c.c. si a.c.

* Instalarea posturilor de transformare

* Instalarea sistemului de monitorizare a productiei de energie

E. Instalarea sistemelor de securitate si verificarea acestora.
F. Racordarea la retea; punerea in functiune.
G. Receptia finala.

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

Din punct de vedere al utilitatilor necesare pentru functionarea obiectivului, este nevoie numai de

asigurarea alimentarii cu energie electrica conform datelor solicitate in avizul tehnic de racordare.

¢) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrdri pentru investitia de baza, corelata cu
nivelul calitativ, tehnic si de performanti ce rezultd din indicatorii tehnico-econo-mici propusi:

Descrierea lucririlor de baza

Pentru acest scenariu/optiunea tehnico-economica aleasa este nevoie de urmatoarele lucriri de baza:

A. Lucriri pregatitoare. Acces.
» Sistematizarea drumurilor de acces

* Pregatirea logisticii in depozite
* Stabilirea masurilor de protectia muncii
* Instalarea gardului

B. Sistematizare. Lucrari civile.
* Trasare topometrica

* Indepartarea stratului vegetal
* Nivelare

* Trasarea pozitiilor pilonilor de sustinere a bazelor
e Sapatura santurilor pentru cabluri

 Instalarea pilonilor

C. Instalarea structurilor metalice
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* Instalarea structurii de sustinere a panourilor

D. Instalarea echipamentelor electrice
* Instalarea panourilor fotovoltaice

* Instalarea invertoarelor
* Instalarea tablourilor de conexiuni
* Instalarea cablurilor de c.c. si a.c.
* Instalarea postului de transformare
* Instalarea sistemului de monitorizare a productiei de energie
E. Instalarea sistemelor de securitate si verificarea acestora.
F. Racordarea la retea: punerea in functiune.
G. Receptia finala.
Caracteristicile panourilor fotovoltaice ce vor fi montate sunt:

Panourile fotovoltaice se vor fixa pe structura metalica de sustinere cu inclinatia fixa de
359 Modulele se fixeazd pe suportii de sustinere, care la randul lor sunt fixatii in sol.
Structurile metalice de sustinere a panourilor se vor fixa in sol prin intermediul unor piloti
realizati din teavd rotundi galvanizati. Intreaga parceld va fi complet inchisa de gard
perimetral. Centrala fotovoltaica va fi inlaturata la finalul duratei de viata a obiectivului.
Instalatia va fi prevazuta cu protectie antitriasnet.

Intre instalatii si punctul de montaj al invertoarelor se vor executa trasee subterane la o
adéncime de maxim 0.5 m. Traseele subterane vor fi marcate la suprafata prin jaloane si

vor fi eliminate la finalul duratei de viata a obiectivului.

d) probe tehnologice si teste

Dupa instalarea si punerea in functiune, se vor realiza urmatoarele teste si verificari:

Probe de functionare mentionate in documentatia de specialitate a fabricantului;

Verificari PRAM (rezistenta de dispersie a prizei de impamantare. rezistenta de izolatie.rezistenta

buclei de defect etc, conform specificatiilor din NTE-17/2011);

5.4. Principalii indicatori tehnico — economici afereftrt
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a) indicatori maximali, respectiv valoarea toatala a obiectivului de investitii exprimata in
lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din care constructii — montaj (C+M), inconformitate cu

Devizul General;

INV (cu TVA) [ INV (fara TVA)

" 1. valoarea totala (INV), inclusiv TVA / fara TVA 2.405.796.,57 2.133.232,11
Din care C+M | 737.032,44 619.354,99 |
2. esalonarea investitiei (INV/C+M): INV (cu TVA) | C+M (cu TVA)

- anul | 2.405.796,57 2.133.232,11 |

- anul 11 ‘ 0.00 0.00 ‘

Detalierea valorilor semnificative ale investitiei sunt prezentate in Devizele generale anexate.

b) Indicatorii minimali, respectiv indicatorii de performanta - elemente fizice/ capacitati fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate
cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

D Indicatori obligatorii la nivel de proiect Unitate de Valori
masuri

Indicatorul Capacitate nou instalatd de producerea energiei | MW 0,35784
[.1 - realizare | din surse regenerabile

Indicatorul Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de | Echivalent 281,99
1.2 - rezultat sera (scaderea anuala estimatd a emisiilor de gaze |tone de

i cu efect de serd) CO2/an

Indicatorul Productia medie de energie electricd din surse |MWh/an 460,85
[.3 - rezultat | regenerabile : _
Indicatorul Productia totala de energie clectricd din surse |MWh 9.216,93
1.4 - rezultat regenerabile pentru perioada de referinta

Indicatorul Factorul de capacitate al centralei electrice % 14,7
1.5 - rezultat

¢) Indicatorii financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/ operare, stabiliti infunctie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
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Impactul socio-economic va fi unul benefic, incepand de la diminuarea gradului de poluare panala

diminuarea zgomotului in oras si zonele adiacente.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni:

12 luni, conform graficului de esalonare

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice func
tiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicate constructiei, conform gradului de detaliere a propunerilor tehnice.

Gradul de detaliere a propunerilor tehnice a avut drept scop achizitia unor echipamente
profesionale, care sa nu necesite intretinere (low maintenance). Acest aspect conduce si la costuri de
intretinere reduse din partea proprietarului. Prin valoarea de intrebuintare, care se va dovedi in timp
a f1 una substantiala, aceste centrale fotovoltaice vor fi privite de cetatenii orasului cu deschidere,
incurajandu-se achizitia panourilor fotovoltaice, depasindu-se “masa critica” a acestora in 2 -3 ani.

In fapt. asocierea dintre acestea si bancomat-uri nu este intamplatoare, cele doua echipamente
au un aspect tehnico — operational comun, unul furnizeaza resursa finaciara si celalalt resursa
energetica. deci reglementarile de comporatament tehnic trebuind a fi asemanatoare (robustete

mecanica, siguranta in exploatare, continuitate in functionare etc).

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investiei publice, ca urmare a analizei finaciare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/ bugetul
local, credite externe de garantate sau contracte de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

Programul Operational Infrastructura Mare, Axa Prioritara 11: Masuri de imbunatatire a eficientei
energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nivelul intreprinderilor, Obiectivul specific
11.2: Masuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autoritatilor administratiei

publice locale
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6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificat de Urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire — atasat la
documentatie
6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege — atasat la
documentatie
6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in

documentatia tehnico-economica - va fi anexat in copie.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor - vor fi anexate avizele obtinute conform CU
6.5. Studiu topografic, atasat la documentatie.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si

care pot conditiona solutiile tehnice — se anexeaza avizele de amplasament

7. Implementarea investitiei

Tk Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

UAT PIETROASA.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului
de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a

investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Implementarea obiectivului de investitii se va realiza conform estimarilor de la capitolul 3.5.
Durata de implementare nu trebuiesa depaseasca 12luni. dupa cum urmeaza:

-achizitii publice — 2 luni;

- proiectare — 1 luna;

- executie investitie — 10 luni;

- Graficul de implementare este detaliat in capitolul 3.5.

7.3.Strategia de exploatare/ operare resurse necesare

| intre(ere Clape mriode S

- Etape:

Municipiul Bucurestiz\jbe Skeaua Rosie, ¢
Reg. Com.: J40/2113%(2D }C:@dﬁ
Cont bancar: ROS6BTRLONSRII0IRSH3)Y
\, o)

Tel: 0730.11.00.11; Web:txbxs “office@cxb.ro
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Entitatea responsabila va cere prin Caietul de Sarcini anexat Proiectului Tehnic.,
documentatia de exploatare, intretinere si reparatie a echipamentului. Totodata. va numi, de la
nivelul unitatii teritorial-administrative, un responsabil cu intretinerea si exploatarea centralei
forovoltaice. In acest sens. va include in Fisa Postului atributii specifice care sa conduca la un
proces de exploatare si intretinere corespunzator, in concordanta cu cerintele producatorului.

e Metode:

Responsabilul numit cu exploatarea si intretinerea panourilor fotovoltaice isi va insusi
caracteristicile tehnice ale acesteia si graficul de maintenanta furnizat de producator. Totodata. va
realiza un acord-cadru cu o firma de specialitate care sa verifice si sa controleze cel putin o data pe
an echipamentul, prin efectuarea unor inspectii vizuale interioare, masuratori electrice complexe cu
rol de profilaxie.

e Resurse:

Financiare numai pentru derularea acordului-cadru.
7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Se va numi, de catre factorii de decizie din primarie, un manager de proiect care se va implica

in realizarea Temei de Proiectare (sau va achizitiona acest serviciu). Tema de Proiectare va defini
clar termenii de proiectare, avand la baza informatiile Studiului deFezabilitate.

Managerul de proiect va alcatui o echipa din 1-3 persoane cu specialitati complementare, in-
cepand de la cele tehnice pana la cele administrative.

Se vor defini obiectivele si fazele de executie necesare, incepand de la realizarea “Temei de
Proiectare”, achizitia serviciului de proiectare, pana la receptia lucrarilor de implementare a parcului
fotovoltaic.

Va fi necesara o colaborare stransa intre factorii responsabili si serviciile suport din aparatul
administrativ, precum si o comunicare in timp real si o rapiditate in luarea deciziilor optime. Pe
baza acestor considerente s-a alcatuit graficul de esalonare a derularii investiei de la capitolul 3.5.

o

Municipiul Bucuresti, Str. Set. 2, Sector 2

Reg. Com.: J40/21139/2021 Cod fiscal: RO 25837539
Cont bancar: ROS6BTRL0O4501202R50312XX; Banca Transilvania
Tel: 0730.11.00.11; Web: exb.ro; email: office@cxb.ro
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8. Concluzii si recomandari

REALIZAREA UNFEI CENTRALE FOTOVOLTAICE CONECTATA LA
RETEAUA PUBLICA DE ENERGIE ELECTRICA PRIN UTILIZAREA ENERGIEI
SOLARE CA RESURSA ENERGETICA conduce la:

a) cresterea ocupirii fortei de munci prin crearea de noi locuri de munci;
b) generarea de venituri;
c) reducerea dependentei de resurse fosile de energie primara importate si

diversifica reasurselor de energie la nivel national si international:

d) generarea de beneficii de mediu prin reducerea corespunzatoare a poluarii,
reducereaemisiilor cu efect de sera si astfel, combaterea schimbarilor climatice;

e) educatia tehnica, dobandirea de know-how privind tehnologiile fotovoltaice si
crearea unui nucleu de specialisti in domeniul energiei solare fotovoltaice la nivelul judetului;

f) cresterea implicarii firmelor locale si a fortei de munca in constructia si
implementarea proiectului, crearea unor locuri de munca in perioada de implementarea.

g) imbunatatirea calitatii solului si reintegrarea in circuitul agricol utilizat la sfarsitul

perioadei de viata a centralei fotovoltaice.

Concluzia care rezulta:

Pentru a continua functionarea in parametrii actuali ai consumului de energie
electricd, este de maxima importanta dobdndirea independentei energetice UAT
PIETROASA, prin producerea de energie electricd din surse alternative.

B.PIESE DESENATE

e Plan de situatie

e Plan de amplare in zona.

Municipiul Bucuresti, 5tr. Steaua Rosie, nr. 27, et. 2, Sector 2
Reg. Com.:140/21139/2021 Cod fiscal: RO 25837539
Cont bancar: RO56BTRLO4501202R50312XX; Banca Transilvania
Tel: 0730.11.00.11; Web: exb.ro; email: office@cxb.ro



napy

uBIng

§ng ap uslod |

sor ap luajod

pnes

euURiOg
aolia4

-

11sa1ung

ca02 20jd02g uopn] Bu)l LYII4IE3A
I [ Ay FVADaE unp AWNIAS30
rdU OSuDY i o P 1231084 435
' L0300 NLIL TR SLVILALIAS
9128
48 |TLISTRTI JU TDSUDALA)E DURNLO]) ANIHYEY TdHY
USDOJLa|d DUNWO] LY ¢ BOLIVAINGD
US04 3|d TUWa] ¢ HYII143NEE ¢
WAIWE - CHN - LWEEAEM FINIMED WHNLYNKIS HILYIIIHIA Iua|lll2d
IU=22nang
|}
Uiy
sSnnNsng
12peig
ueaIgLUNQ
nsa0yels

gYEg ®
esen g3

Iuajeg
I

. siges nsaseIUEd

BEEEY
nésjpoed &
luzlzjeg
7 snisg ap nsaueh
nsauebi|

e
=




v\‘x\\_

852 PVx 420W = 357,84 kWp
3 inv 100kWp + 1 inv 60kWp = 360 kWp
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ANEXA 1

DEVIZUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI

Municipiul Bucuresti, Stes
Reg. Com.: 140/

a Rosie, nr. 27, et. 2, Sector 2

il: office@cxb.ro
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ANEXA 2

FISE TEHNICE

Municipiul Bucuresti, Str. 5»:113:
Reg. Com.: 140/21139/2021N\ "
Cont bancar: ROSGBTRLD450126§' A

Tel: 0730.11.00.11; Web: cxb.ro; email: office @cxb.ro
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SC CXB CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT SRL

Fisa tehnica panouri fotovoltaice — 852 buc * 420Wp

Nr. Grupa parametri Parametru Valoare/Norma/Standard
1 Date electrice (STC) Puterea de varf (Wp) 420
Toleranta (W) 0/+5
Curent maxim (A) - Iypp 10.17
Tensiune maxima (V) - Vypp 41.3
Tensiunea pe circuit deschis (V) - Voc 49.7
Curent de scurteircuit (A) - Ise 10.69
Randament per modul (%) - 1, 21.0
2 Date electrice (NOCT) | Putereca maxima (Wp) - Puax 317
Tensiunea maxima (V) - Viee 38.8
Curent maxim (A) - Inpp 8.17
Curent de scurtcircuit (A) - Isc 8.62
3 Date mecanice Celule solare monocristalin
Numar celule 144
Dimensiune modul (mm) Maxim 1770x1200x33
Greutate (kg) Maxim 22
Sticla 3.2 mm, transmisie inalta, sticla intarita la
caldura acoperita cu AR
Material de incapsulare EVA/POE
Foaia din spate Alb
Rama Max 32 mm, aliaj de aluminiu anodizat
J-Box 1P 68
Minim 4 mm?, cablu de tehnologie
fotovoltaica
Cabluri 1100/1100 mm, orientare landscape
280/350%, orientare portrait
Conector TS4/MC4 EVO2
4 | Evaluari de | Temperatura nominala de operare a celulei 43 grade Celsius (£2K)
femperatura Coeficientul de temperature a Pyax -0.34%/K
Coeficientul de temperature a Voc -0.25%/K
Coeficientul de temperature a Isc 0.04%/K
5 | Evaluari maxime Temperatura de operare -40 pana la +85 grade Celsius

Tensiunea maxima a sistemului

1500 V c.c (TEC)

Valoarea maxima a sigurantelor din serie

Y24, et. 2, Sector 2

2

20A

al: RO 25837539
; Banca Transilvania

e 3
Tel: 0730.11.00.11; Web: cxb.ro; email: office@cxb.ro
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Fisa tehnica invertoare 3 buc * 100Kw + 1 buc *60Kw

Cont bancar: RO56BTRLR4
Tel: 0730.11.00.11; W

Municipiul BucureslystriSteada Rasle,
Reg. cOm.:J40/21 it
0; 2

Nr. Grupa parametri Parametru Valoare/Norma/Standard
1 Date de intrare o Numar de MPP 1
! Curentul maxim de intrare (L ma) 175
Campul modulului de current maxim de intrare 75/75/75 A
(PVI/PVZPV3)
Curentul maxim de scurtcircuit (PV1/PV2/PV3) 125/125/125
Curentul maxim de scurteircuil {Teemas, invener) 335 A
Gama de tensiune de intrare in ¢.¢ {Ue min— Ude max) SEO-1000 WV
Tensiunea de alimentare in ¢.¢ {Uge sin) 650V
Gama de tensiune utilizabila a MPP (Unppp mis-Usipp 580-930 V
Juax) - nmmes o s
Numarul de conexiuni c.c (PV1/PV2/PV3) T8
| Puterca maxima a generatorului PV (Pe ¢ mas) 150K W peas i
2 | Date de iesire Puterea nominala de iesire in cc (Pae. /) 100000 W
Puterea maxima de iesire/Puterea aparenta maxima 100000 VA
Curentul de iesire in c.a (Tac nom) o 152 A
Conexiune la retea 3~ NPE 400/230 V :3~ NPE 380/220 V
Frecventa (pama de frecventa Tyin-le) 45-65 Hz
Factor de putere (cos 0,.,) 0 -1ind. / cap.
3 | Date generale Dimensiuni (fara suport de perete) 755x1109x346 mm
Gircutate 103kg
Grad de protectie IP 65
Clasa de protectie 1
Consumul pe timp de noapte <I16W
Racire Tehnologie de raciere activa si sistem cu
perete dublu
Instalare Interior si exterior (direct sub soare)
Intervalul de temperatura ambientala -40/+65 grade Celsius
Certificate in conformitate cu standardele AS:‘FZS 4777.2:2020, IEC62109-1/-2,
VDE-AR-N 4105:2018. IEC62116,
ENS50549-1:2019 & EN30549-2:2019,
VDE-AR-N 4110:2018, EI 0-16:2019,
CEl 0-21:2019
Productie: UE
4 | 'l'ehnologie{ conexiunii de | Sectiunea transversala a cablului i 70-240 mm?
ca
Material conductor c.a. AlsiCu
Conexiuni terminale capat de cablu sau cleme V i
Cablu cu optiune de un singur nucleu presetupa de cablu: 5 x M40 (10-28mm)
4 | Tehnologia conexiunii Cablu cu optiune de mai multe nuclee - Presetupa de cablu: 1 x nucleu cu
deca conexiune multipla @ 16 - 61.4 mm + 1 x
o M32
Optiune de legare Daisy in c.a, (cablu cu un singur Presetupa de cablu: 10 x M32 (10 - 25
nucleu) mm }
9 | Tehnologia conexiunii Sectiunea transversala a cablului 4 — 6 mm’
de c.c Material conductor c.c Cu
Conexiuni terminale Conexiune directa c.c.; Stiubli Multi
1 Contact MC4
10 | Randament Randament maxim 98.5%
Randamentul european
Lficienta de adaptare MPP
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ANEXA 3

GRAFIC DE REALIZARE

Municipiul Bucuresti, Str. Steaua Rosie, nr. 27, et. 2, Sector 2
Reg. Com.: 140/21 =~ Cod fiscal: RO 25837539
Cont bancar: RO5
Tel: 0730. 1% 081 1:-




OIGXI@ IO :|1ewa 104 qxd :qIM TT'00' TT'0EL0 131
elueA|isUel | eaUeg ‘XXZTEQSYZOZTOSPOTHLIEISOY Baueq Juo)

6ESLEBSZ OY :|easly po) T20Z/6ETTT/0pT -'Wwo)) "8ay
¢ 101295 ‘7 18 '/ "1u "31S0Y eneals 1S ‘isaunang [midpiuniy

Isnues ap m_ucmm:_mﬁ i

ealuys) gjusisisy | 6

elueynsuog | ¢

aunjoun Ui easeund | /

ajniede Jojajoajep ealsipaLwal s
10|8)s8) E Is 8216ojouya) Jojaqoid ealezieay

aleplooey
8P 0lUYa] INNZINY WIoJU0D LIEpIodEY

Iefejsu is onasuog |y

sjuewed|yoa
IS 8|ElajEW ap leucizinoide ealezieay

oluys) 10810id alezieay | 7

a|n0axa s alejoalold
aljiziyoe ap Jojunpaoold ealeziuefig

Z\ eun| LLeun | gLeun | geun| g eun| Jeun| g eun| G BUN|  eun| € eun| Z eun| i ._1 Bun|

L Inuy IFILILSIANI ¥ FHVZITV3Y 30 DI4vH9 N

1dS 140ddNS TVIINHIIL 8 ONILTNSNOD gX2 2S




camst

SC CXB CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT SRL

ANEXA 4

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

Municipiul Bucuresti, Str. Steaua Bo
Reg. Com.: 140/21139/2021
Tel: 0730.11.00.11; Web: oip.ré
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SC CXB CONSULTING & TECH.NICAL SUPPORT SRL

ID Indicatori obligatorii la nivel de proiect ' Unitate de Valori

masuria

Indicatorul Capacitate nou instalata de producere a energiei MW 0,35784

I.1 - realizare | din surse regenerabile

Indicatorul Reducerea anuald a emisiilor de gaze cu efect de | Echivalent 281,99

1.2 - rezultat sera (scaderea anuala estimata a emisiilor de gaze |tone de

cu efect de sera) CO2/an

Indicatorul Productia medie de energie electrica din surse |MWh/an 460,85

1.3 - rezultat | regenerabile

Indicatorul Productia totald de energie electrica din surse |[MWh 9.216,93

.4 - rezultat | regenerabile pentru perioada de referinta

Indicatorul Factorul de capacitate al centralei electrice % 14,7

[.5 - rezultat

Municipiul Bucuresti Bt B0l {2708
Reg. Com.: 140/2143 4 5 5837539
Tel: 0730.11.00.11:Y il icel§
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In urma solicitari va transmitem consumul lunar de energie electrica inregistrat de

catre dvs in perioada 01-12.2021 si anume:

Luna Consumul kwh
lanuarie B 18.726
Februarie 17.569 :
Martie 24.344 B
Aprilie 12,720
Mai - 15.264
lunfe ¢ 15.566
Iulie 13.681 i
August | 15.217
‘Septembrie 12.526 3
Octombrie 19.393
Noiembrie 17.235 o
Decembrie | 16565 |
TOTAL 198.806 '

Director D.E.E.R - Suc. Oradeas,
ing. Bitea Flayius

Adj Sef COR Mt/It Oradea,

ing. Todoca Danut




AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIA Nr. 652 din 21-04-2022

Avénd in vedere:

e prevederile art. 1 alin. (2), art. 10 si art. 21 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici
care proiecteaza, executd i verifica instalatii electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr.
134/ 2021 (denumit, in continuare, Regulament);

e cererea societalii CXB CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT S.R.L., inregistrata la ANRE sub
nr. 52030/ 16.03.2022 referitoare la acordarea atestatelor de tip C1A si C2A, precum si faptul ca
documentatia depusi de societate este completa conform prevederilor din Regulament,

e Decizia ANRE nr. 205/ 23.07.2020 de imputernicire a domnului Mircea Man, vicepresedinte al
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

in temeiul:

Dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. &) si art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanta de urgentd a Guvernului
nr. 33/ 2007 privind organizarea si functionarea Autoritii Nationale de Reglementare in Domeniul
Energiei, aprobatd cu modificéri si completéri prin Legea nr. 160/2012, cu modificarile si completarile

ulterioare,

Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se acorda societatii CXB CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT S.R.L. cu sediul in
municipiul Bucuresti, sector 2, Str. Steaua Rogie, nr. 27, Etaj 2, Ap. 3, inregistrata in registrul
comertului cu nr. J40/ 21139/ 2021, avind codul unic de inregistrare nr. 25837539:

_ Atestatul nr. 18189 de tip C1A pentru “proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane,
cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominald
superioara de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum si partea electrica de medie

tensiune a statiilor de inalta tensiune”,
— Atestatul nr. 18190 de tip C2A pentru “executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu

tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara
de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum si partea electrici de medie tensiune a

statiilor de inalta tensiune™.

Art. 2. (1) Durata de valabilitate a atestatelor previzute la art. 1 este nelimitata, incepind cu data de
21.04.2022, in conditiile verificarii si vizarii periodice a acestora de catre ANRE, pana cel tarziu
la data inscrisa pe formularele de atestat, conform prevederilor Regulamentului.
(2) In cazul in care atestatele prevazute la art. 1 nu au fost vizate pani la implinirea termenului
de vizare, acestea isi pierd valabilitatea.

Art. 3. Societatea CXB CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT S.R.L. in calitate de titular de
atestate, are competentele, drepturile si obligatiile prevazute de Regulament.

Art. 4. Prezenta decizie se comunica societdtii solicitante, conform prevederilor Regulamentului.

Art. 5. Directiile generale, Directiile si Serviciile de resort din cadrul ANRE vor asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei decizii $1 vor urmiri respectarea de catre titular a obligatiilor
pe care le are in aceasta calitate.

Str. Conslantin Nacw, nr. 2, 5eclor £, 5 VGO [IoNy
Tel: (021) 327 8100. Fax (021) 312 4365. E-mail: anre(@ 4




In conformitate cu Decizia presedintelui ANRE nr. 652/ 21-04-2022 se acorda societatii
CXB CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT S.R.L., cu sediul in municipiul
Bucuresti, sector 2, Str. Steaua Rosie, nr. 27, Etaj 2, Ap. 3, inregistratd in registrul
comertului cu nr. J40/ 21139/ 2021, avand codul unic de inregistrare nr. 25837539,

1

Data emiterii: 21-04-2022

ATESTATUL
nr. 18189/ 21-04-2022

de tip C1A pentru “proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu

tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea

nominald superioard de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum si
partea electrici de medie tensiune a statiilor de inalti tensiune”.

Conditii de valabilitate asociate atestatului:

Valabilitatea atestatului este conditionatd de vizarea acestuia in conditiile Regulamentului
pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executd si verificd instalatii
electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autorititii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei nr. 134/2021.

Titularu] atestatului are drepturile si trebuie si respecte obligatiile prevazute in Conditiile-
cadru de valabilitate asociate atestatului, previzute in anexa nr. 1 la Regulamentul pentru
atestarea operatorilor economici care proiecteazi, executd §i verificd instalafii electrice,
aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul
Energiei nr. 134/2021, precum si in orice altd reglementare aplicabila aprobata de ANRE.

Neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzitoare de cétre titularul prezentului atestat a
obligatiilor impuse de lege sau de reglementarile aprobate de ANRE in desfisurarea
activitatilor ce fac obiectul atestatului nu atrag/nu atrage raspunderea penald, civila,
contraventionald, administrativd sau materiald a ANRE, iar atestarea operatorilor economici
nu conduce la transferul de responsabilitafi de la acestia ciatre ANRE si nici nu ii exonereaza
pe acestia de obligatiile ce le revin.

. PRESEDINTE,

N
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AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIEI "

in conformitate cu Decizia presedintelui ANRE nr. 652/ 21-04-2022 se acorda societafii
CXB CONSULTING & TECHNICAL SUPPORT S.R.L., cu sediul ih municipiul
Bucuresti, sector 2, Str. Steaua Rosie, nr. 27, Etaj 2, Ap. 3, inregistratd in registrul
comertului cu nr. J40/ 21139/ 2021, avand codul unic de inregistrare nr. 25837539,

ATESTATUL
nr. 18190/ 21-04-2022

de tip C2A pentru “executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu

tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea

nominald superioard de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum §i
partea electricd de medie tensiune a statiilor de inaltd tensiune”.

Conditii de valabilitate asociate atestatului:

1. Valabilitatea atestatului este conditionatd de vizarea acestuia in conditiile Regulamentului
pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executd si verifica instalaii
electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritafii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei nr. 134/2021.

2. Titularul atestatului are drepturile si trebuie sd respecte obligatiile prevdzute in Conditiile-
cadru de valabilitate asociate atestatului, prevazute in anexa nr. 2 la Regulamentul pentru
atestarea operatorilor economici care proiecteazd, executd si verificd instalatii electrice,
aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritdfii Nafionale de Reglementare in Domeniul
Energiei nr. 134/2021, precum si in orice alta reglementare aplicabild aprobatd de ANRE.

3. Neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzitoare de cétre titularul prezentului atestat a
obligatiilor impuse de lege sau de reglementarile aprobate de ANRE in desfagurarea
activitatilor ce fac obiectul atestatului nu atrag/mu atrage raspunderea penala, civild,
contraventionald, administrativa sau materiald a ANRE, iar atestarea operatorilor economici
nu conduce la transferul de responsabilitdti de la acestia catre ANRE si nici nu ii exonereaza

pe acestia de obligatiile ce le revin,

. PRESEDINTE,

Data emiterii: 21-04-2022
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CARTE _ CARTE DE IDENTITATE IDENTITY
DIDENTITE serie RZ na 131948 {EARD

ene 1840325340911

Mume/NomiLasi name

SCARLAT

Prenume/Pranom/First name
IULIAN-FLF\WUS i
Cotif LHIEfN'!“DI}aIILEINdlIOHHI 13, : T Sax/Sexa/Sex

Romana / ROU

Loc nasters/Lieu de nmss;ﬁre!P[acg ol birth ! !

Jud.TR Mun. Ro?mm de, Vede o

Domiciliu/Adresss/Address
Mun.Bucuresti Sec.6 '
Str.Floare Rosie nr.18 bl. 65 sc.3 et.4 ap.59

Emisa de/Delvres par."l%:u ed by " Valabilitate/Validite/Validity

S.P.C.E.P. Sector 6 17.03.23-03.08.2031

R3WSF

IDROUSCARLAT<<IULIANKFLAVYUS<<<<<<<L¥L
RZ131948<0R0UB403250M310803313409119




05-mai-18 DE ELECTRICIAN AUTORIZAT

ADEVERINTA NR. 201810321 /
Gradul si Tipul ITIALIIIB
Numele Scarlat
Prenumele Tulian-Flavyus
CNP 1840325340911

Prezenta adeverinti conferd calitatea de electrician autorizat pe durati nelimitata si este

valabildi numai impreuni cu un act de identitate. Calitatea de electrician autorizat este

conditionatii de vizarea periodicii a adeverintei de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverinte are competenta si proiecteze i/ sau si execute lucriri de

instalatii electrice in conformitate cu gradul si tipul de autorizare detinut.

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligatiilor previzute in

regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Semnaturi autorizati

| 05-mai-23

Falsificarea acestul
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARIT CONSILIULUI
LOCAL Nr.145/06.12.2023

PROCEDURA DE VOT UTIL 1ZATA

| Vot prin ridicarea mainii

{OTf\RARF CU CARACTER INDIVIDUAL |
NI OPERAIIUNI EFECTUATE | DATA Semnatura
Crt. persoanei
responsabile sd
cfectueze
procedura
|1 0 _ 1 _ 2 Z B
1 Adoptarea hotararii s-a facut cu majoritate 0 simpla o 06.12.2023
absolutd o calificata
' Nr.consilieri locali potrivit legii [ 13
. ' Nr.consilieri locali in functie 13 |
Nr.consilieri locali prezenti la 9
adoptarea hotararii B
Nr.voturi "PENTRU™ 9 |
“Nr.voturi “IMPOTRIVA™ | 0 0
| Nr.voturi "ABTINERE” ‘ 0 Voturile "ABTINERE™ s
- numdra la voturi
. "IMPOTRIVA”
Nr. consilieri locali care nu iau 0
parte la deliberare si la adoptarea
hotararii, neaviand drept de vot | _
12 Comunicarea citre primar 06 M. 202> o |
3 Comunicarea catre Prefectul judetului Bihor 06. 12 . 2023
| 4 Aducerea la cunostinta publica '
B Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual ]
6 Hotararea devine obligatorie sau produce efecte juridice, dup‘ '
caz






